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hen, falls dies technisch nicht möglich ist oder die Heizung mit erneuerbaren Energie-
trägern über den Lebenszyklus (Investition, Amortisation, Betrieb und Unterhalt) mehr 
als fünf Prozent teurer ist als die fossile Alternative. (§ 11 Abs. 2 bis 4). Verwendung 
von Biogas ist möglich (§ 11a EnerG). Eine Härtefallregelung den Aufschub der Umstei-
gepflicht bis längstens drei Jahre nach dem nächsten Eigentümerwechsel vor (§ 11b 
EnerG). 

Der Kanton Zürich hat die «Langfristige Klimastrategie» beschlossen und strebt das Netto-
Null Ziel bis 2040 an, die Erreichung hat spätestens bis 2050 zu erfolgen (Festsetzung RRB 
Nr. 128/2022 im Januar 2022) (4). Dies bedeutet, dass der Ausstoss von Treibhausgasemis-
sionen auf Kantonsgebiet bis 2040 so weit wie möglich zu vermieden ist. Emissionen, die 
nicht vollständig vermieden werden können, wie beispielsweise in der Landwirtschaft, müs-
sen der Atmosphäre dauerhaft entzogen und gespeichert werden. Als Zwischenziel ist eine 
Halbierung der Treibhausgasemissionen bis 2030 gegenüber den Emissionen von 1990 vor-
gesehen. Dafür hat der Regierungsrat Ziele für die unterschiedlichen Sektoren sowie die 
Verwaltung festgelegt (vgl. Abbildung 2). 

 

Abbildung 2: Absenkpfad der Treibhausgasemissionen im Kanton Zürich. (Quelle: Langfristige Klimast-
rategie Kanton Zürich 2022) 
 

Am 12. Juni 2023 hat der Kantonsrat die Energiestrategie und Energieplanung 2022 (5) des 
Regierungsrates genehmigt, worin auch der Beschluss des Regierungsrates zum Netto-Null-
Ziel festgehalten ist. Der Regierungsrat beantragte daraufhin am 28. Juni 2023 dem Kan-
tonsrat eine Anpassung des Energiegesetzes, die noch ausstehend ist. 

  

Klimastrategie 

Beschluss Kantonsrat Energie-
strategie 









 

Kommunale Energieplanung | Erläuterungsbericht / Planungsbericht 

PLANAR 14 / 54 

 

Abbildung 4: Durchschnittlicher Wärmebedarf pro Bauperiode sowie Energiebezugsfläche pro Bauperiode der Gebäude der Gemeinde 
Pfungen (eigene Darstellung nach Daten von EcoSpeed Immo Stand 2020). 

In Abbildung 4 ist ersichtlich, dass im Gebäudepark noch immer ein hohes Einsparpotenzial 
steckt (hellblaue Fläche oberhalb der Linie «Erneuerbar nach Minergie©»). 

 

3.5 Stromerzeugung 

Die Gemeinde Pfungen wird vom EKZ mit Strom versorgt. Auf dem Gemeindegebiet wurden 
im Jahr 2021 mit 65 Photovoltaik-Anlagen und zwei Biogas-Anlagen (BHKW der Abwasser-
reinigungsanlage) insgesamt 0.7 GWh Strom erzeugt. 
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Die Reduktion des Heizwärmebedarfs durch Gebäudesanierungen sowie dem Ersatz fossiler 
Heizsysteme birgt ein enormes Potenzial zur Treibhausgasreduktion. Nicht zu vernachlässi-
gen ist ausserdem die Produktion von treibhausgasarmem und ökologisch verträglichem 
Strom, z.B. durch Wasser, Solar- und Windanlagen, da für die Erreichung von Netto-Null im 
Wärmesektor eine Verschiebung hin zum Stromverbrauch durch Wärmepumpen erfolgt. 
Diese Entwicklung wird durch das Energiegesetz des Kantons Zürich vorangetrieben. 

 

4.4 Stromverbrauch 

Im Referenzjahr 2021 betrug der Stromverbrauch in der Gemeinde Pfungen 16 GWh oder 
3 MWh/Einwohner. 

Der Stromverbrauch für die Wärmeversorgung in der Gemeinde Pfungen beträgt 7 GWh/a 
(ca. 15 % des gesamten Stromverbrauchs). Dieser Verbrauch wird durch 138 Elektroheizun-
gen (Speicher und Direktheizung), 528 Elektroboilern und 226 Wärmepumpen verursacht.  

Die Anteile der Stromkunden im freien Markt, bei welchen die Energieträger für die Strom-
produktion nicht bekannt sind, wird für die Treibhausgasemissionen generell mit den Um-
rechnungsfaktoren des europäischen Strommix (ENTSO-E) gerechnet. Bei den Kunden in 
der Grundversorgung werden die spezifischen Umrechnungsfaktoren der einzelnen Ener-
gieträger angewandt. Der Stromverbrauch für die Wärmeversorgung führt zu einem Treib-
hausgas-Ausstoss von insgesamt 602 Tonnen (in CO2-eq). 

  

Sanierung und Ersatz fossiler 
Heizanlagen 

Stromverbrauch für Wärme-
zwecke 

Treibhausgasemissionen 
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4.5 Wärmebedarfsdichte 

Die räumlichen Auswertungen des Wärmebedarfs von Wohnen und Arbeiten wurden mit-
tels GIS-Analysen durchgeführt. Wie in Kapitel 4.1 beschrieben, wurde der Wärmebedarf 
für Arbeiten und Wohnen für das Jahr 2020 analysiert und räumlich modelliert. Die vorhan-
denen Punktdaten wurden dafür im Hektarraster aufsummiert und anonymisiert dargestellt 
(Abbildung 12). Der gesamte Wärmebedarf für Pfungen wurde anschliessend zu einem Ge-
samtwärmebedarf pro Hektar aufsummiert (vgl. Anhänge A, B und C). 

 

 

Abbildung 12: Hektarraster Wärmebedarf Wohnen und Arbeiten für das Jahr 2020 

 

Gebiete mit einer Wärmebedarfsdichte ab 400 MWh/a*ha eignen sich in der Regel für ei-
nen wirtschaftlichen Betrieb eines Wärmeverbunds. In Pfungen weist das Gebiet rund um 
das Gemeindezentrum und das Unternehmen Keller AG Ziegeleien, das Gebiet 
Hofackerstrasse / Dorfstrasse sowie Industrie- und Gewerbegebiet Neupfungen eine hö-
here Wärmebedarfsdichte auf. 

  

Wärmebedarfsdichte 2020 

Wärmebedarfsdichte pro  
Hektare in MWh/a

 

Eignung zur thermischen 
Vernetzung 
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4.6 Kälteaffine Nutzungen 

Anhand der Karte für kälteaffine Nutzungen (vgl. Abbildung 13 und Anhang D) ist zu erken-
nen, dass vor allem im Zentrum von Pfungen ein potenzieller Kältebedarf vorliegt. Ein ho-
her Kältebedarf wurde insbesondere im Industrie- und Gewerbegebiet Neupfungen identifi-
ziert, da dort die Firma Eskimo Textil AG einen hohen Kältebedarf aufweist. 

 

 

Abbildung 13: Hektarraster Kälteaffine Nutzungen für das Jahr 2020 

 

Geschätzter Kältebedarf 
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Abbildung 14: Die Unterschiede zwischen theoretischem, technischem, ökologischem und wirtschaftli-
chem Potenzial am Beispiel der Sonnenenergie. (Quelle: EnergieSchweiz 2019) 

Bei der Potenzialabschätzung in Pfungen wurde die Wirtschaftlichkeit nicht berücksichtigt. 
Auch die Nutzbarkeit und Erschliessbarkeit der quantifizierten Potenziale sind nicht ab-
schliessend geklärt. Die erhobenen Potenziale wurden so detailliert wie möglich erhoben, 
somit weist dieser Bericht ökologische, technische und theoretische Potenziale aus. Diese 
sind projektbezogen vertieft zu untersuchen, um die Wirtschaftlichkeit zu klären, z.B. in 
Machbarkeitsstudien. 

Der Kanton Zürich hält im Richtplan fest, in welcher Reihenfolge die Wärmequellen zu nut-
zen sind. Diese kantonale Prioritätenfolge (Kantonaler Richtplan, Kapitel 5.4.1) berücksich-
tigt primär die Belange Wertigkeit, Ortsgebundenheit und Umweltverträglichkeit der Ener-
gieträger. Die Auflistung der Prioritäten ist in Kapitel 8.1 ersichtlich. 

5.1 Effizienzpotenziale 

Die Erhöhung der Effizienz ist durch verschiedene technische Massnahmen möglich. Dies 
beinhaltet Effizienzsteigerung von Geräten, Betriebsoptimierungen, Verbesserungen von 
Isolationen sowie die Sanierung von Gebäuden. Durch diese Massnahmen kann der Ener-
giebedarf massgeblich reduziert, Ressourcen geschont und damit verbunden auch die 
Treibhausgasemissionen reduziert werden. Insbesondere energetische Sanierungsmassnah-
men bei Gebäuden mit Baujahr vor 1990 weisen ein grosses Energiesparpotenzial aus 
(siehe Gebäudeparkgrafik Abbildung 4). 

Ausschlaggebend für die Reduktion des Gesamtwärmebedarfs ist die Sanierungsrate. Mass-
gebende Einflussfaktoren sind die verschärften Vorschriften im Gebäudebereich, die För-
derprogramme für die Umsetzung von Sanierungs- und Effizienzmassnahmen sowie die 
Energiepreisentwicklung. Unterstützend wirken Energieberatungsangebote, sowie eine ent-
sprechende Kommunikation von Seiten der Gemeinde Pfungen und weiteren Akteuren. Im 

Potenziale Pfungen 

Priorisierung der Potenziale 
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betrachteten Zeitraum von 2020 bis 2040 kann bei Gebäuden mit Wohnnutzung bei einer 
jährlichen Sanierungsrate von 1.2 % eine Reduktion des Wärmebedarfs um 3.47 GWh/a 
resp. 23 % erfolgen. Die Umsetzung ist zu grossen Teilen abhängig von den Energiepreisen 
und Fördergeldern. 

5.2 Wärmepotenziale 

5.2.1 Ortsgebundene hochwertige Abwärme 

Als ortsgebundene hochwertige Abwärme wird anfallende Wärme auf einem direkt nutzba-
ren Temperaturniveau bezeichnet. Hierzu zählen beispielsweise Abwärme aus Kehrichtver-
brennungsanlagen (KVA) und tiefer Geothermie sowie langfristig zur Verfügung stehende 
Industrieabwärme, Abwärme von Kraftwerken und bestehenden Wärmekraftkoppelungs-
anlagen (WKK). Zur Nutzung solcher Potenziale sind thermische Netze notwendig, um Wär-
meangebot und -nachfrage miteinander zu verbinden. 

In Pfungen finden keine bekannten Hochtemperaturprozesse statt. Somit besteht kein Po-
tenzial. 

5.2.2 Ortsgebundene niederwertige Abwärme 

Abwasserwärme 

Abwasser ist eine geeignete Wärmequelle für Wärmepumpen, da es auch in der kalten Jah-
reszeit Temperaturen zwischen 10 °C und 20 °C aufweist (9). Grundsätzlich kann sowohl 
aus Rohabwasser als auch aus gereinigtem Abwasser Wärme gewonnen werden. 

Die Wärmenutzung aus Rohabwasser erfolgt mehrheitlich über in der Kanalsohle eingelas-
sene Wärmetauscher. Um die Effizienz solcher Systeme gewährleisten zu können und den 
Einbau zu erleichtern, ist die Wärmenutzung vor allem in Kanälen ab einer gewissen Grösse 
und mit einem konstant hohen Abfluss sinnvoll4. Die Nutzung des Rohabwassers hat je-
doch Auswirkungen auf die Reinigungsleistung der ARA. 

Das nutzbare Energieangebot von gereinigtem Abwasser ist wesentlich grösser als dasje-
nige des Rohabwassers in der Kanalisation und eignet sich deshalb gut zu Wärmegewin-
nungszwecken. 

Die Abwasserreinigungsanlage (ARA) Pfungen befindet sich in unmittelbarer Nähe der Ge-
meinde. Die Distanz vom Dorf zur ARA ist zu kurz, als dass die entnommene Wärme durch 
weitere Abwasser-Zuflüsse oder durch Erdwärme kompensiert werden könnte. Deshalb 
wird das Potenzial vor der ARA als nicht nutzbar eingeschätzt, um die Reinigungsleistung 
nicht zu beeinträchtigen. 

 

 

 

4  Trockenwetterabflussmenge > 15 l/s. Bei Ersatz oder beim Neubau eines Kanals muss der Kanal-
durchmesser mind. 500 mm betragen, bei Einbau von Wärmetauschern in bestehende Leitungen 
mind. 800 mm. 

Potenzialschätzung 

Potenzial Rohabwasser 
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schneller zum Tragen kommt. Luft-Wasser-Wärmepumpen sind melde- oder baubewilli-
gungspflichtig. 

Luft-Wasser-Wärmepumpen bedingen die geringsten Investitionskosten hinsichtlich einma-
liger Anschaffungs- und Installationskosten. In Anbetracht der höheren Investitionskosten 
für Grundwasser- und Erdwärmepumpen und der in nur beschränkten Gebieten nutzbaren 
Erdwärme in Pfungen eignen sich Luft-Wasser-Wärmepumpen für die Erzeugung von 
Raumwärme in Neubauten oder energetisch sanierten Altbauten sehr gut (siehe Exkurs 
Wärmepumpen), wo keine Alternativen (z. B. thermisches Netz) zur Verfügung steht.  

Für weniger gut wärmegedämmte Gebäude ist in den Wintermonaten die Attraktivität der 
Umgebungsluft (aufgrund der Temperatur um den Gefrierpunkt) als Wärmequelle im Ver-
gleich zum Grundwasser oder Erdwärme (10-15 °C) allerdings verhältnismässig niedrig. Eine 
Wärmedämmung sollte deshalb möglichst vor dem Heizungsersatz durchgeführt werden. 

Das Potenzial kann theoretisch uneingeschränkt genutzt werden, weshalb die mit Umge-
bungsluft-Wärmepumpen erzeugte Menge an Raumwärme primär von der Nachfrage, dem 
Lärmschutzrecht und der Stromverfügbarkeit abhängt. Um die lokale Stromproduktion im 
Winter zu unterstützen, wird empfohlen, die Wärmepumpe soweit möglich mit Solarstrom 
vom eigenen Dach zu betreiben. Für eine ungefähre Abschätzung des Potenzials aus Luft-
Wasser-Wärmepumpen wurde der heutige Wärmeverbrauch in den Gebieten aufsummiert, 
in denen weder Erdwärmepumpen noch Grundwasserwärmenutzung zulässig sind. Es re-
sultiert ein Potenzial von etwa 16 GWh/a. Diese Annahmen beruhen auf der Priorisierung 
der Erdwärme- und Grundwasserwärmenutzung gegenüber der Wärmenutzung durch Luft-
Wärmepumpen. 

Wie im Kapitel Sonnenenergie beschrieben ist (vgl. unten), weist die Sonnenenergie hohes 
ungenutztes Potenzial auf, welches zur ökologischen Stromversorgung von Wärmepumpen 
genutzt werden kann.  

Exkurs Wärmepumpen Für den effizienten Betrieb einer Wärmepumpe zur Nutzung der Umweltwärme ist sowohl 
auf die Güte der Wärmequelle als auch auf den Einsatzbereich zu achten. Denn je geringer 
der Temperaturunterschied zwischen der Wärmequelle und dem Heizsystem ist, umso we-
niger Hilfsenergie (Strom oder Bio- und Erdgas) wird für den Antrieb der Wärmepumpen 
benötigt. Wärmepumpen eignen sich besonders für die Erzeugung von Raumwärme in 
Neubauten oder energetisch sanierten Altbauten, die mit niedrigen Vorlauftemperaturen 
im Heizungskreislauf auskommen (z.B. bei Bodenheizungen). In einem Nahwärmeverbund 
mit höherer Vorlauftemperatur oder zur Erzeugung von Warmwasser sollten aus Effizienz-
gründen in Serie geschaltete Wärmepumpen respektive Wärmepumpen mit zweistufigen 
Kompressoren eingesetzt werden (inkl. Spitzendeckung, bivalente Systeme). 

Sonnenenergie 

Die Sonnenenergie ist grundsätzlich überall nutzbar. Vorbehalte bestehen bzgl. Ortsbildver-
träglichkeit oder ungünstigen Lagen (z.B. steile, nordexponierte Schattenhänge, hohe 
Baumbestände). Bei der thermischen Nutzung der Sonnenenergie zur Erzeugung von 
Raumwärme oder Warmwasser ist zudem der Aspekt der örtlichen Gebundenheit zum Nut-
zer zu beachten. 

Potenzialabschätzung 
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Holz als Wärmeenergiequelle dienen. Die direkte energetische Nutzung von frischem Bauholz ist 
deshalb wann immer möglich zu vermeiden.  

Um die Energieeffizienz zu maximieren ist eine Kopplung von Verbrennung und Verstromung 
vorzuziehen. Die Kombination mit weiteren Wärmeträgern (Solarthermie, Wärmepumpe) ist von 
Vorteil, um eine hohe Anzahl an Traktionen in den Übergangszeiten und in den Sommermonaten 
zu vermeiden. 

Zu nicht verholzter Biomasse zählt man Grüngut aus der Garten- und Landschaftspflege, bi-
ogene Reststoffe aus Küche, Haushalt und der Produktion und Verarbeitung von Lebens-
mitteln, Neben- und Abfallprodukte aus landwirtschaftlichem Pflanzenbau (Ernterück-
stände), sowie Hofdünger, und Klärschlamm. Biomasse kann in Biogasanlagen zu Methan 
vergärt werden. Das Gas kann im Anschluss auf zwei Arten energetisch genutzt werden: 
Entweder wird es in einem BHKW zur Stromerzeugung verbrannt und im Idealfall die dabei 
entstehende Abwärme zu Heizzwecken genutzt, oder das Methan wird so weit gereinigt, 
dass es ins Gasnetz gespiesen werden kann. 

Eine Studie der WSL (11) weist für Pfungen ein theoretisches Potenzial von 3.2 GWh/a aus.8 
Der Klärschlamm wird bereits genutzt und ergibt 0.9 GWh/a Wärme. 

5.2.4 Zusammenfassung Wärmepotentiale 

Das theoretische Gesamtpotenzial an erneuerbaren Energien in Pfungen beträgt insgesamt 
unter Einbezug der regionalen und ungesicherten Potenziale 90 GWh/a Energie. Darin sind 
noch einige Unsicherheiten enthalten (Wärmemenge ARA oder Töss). Das wahrscheinliche 
Potenzial beläuft sich auf 60 GWh/a. Dabei wird das Potenzial, welches aus der Umge-
bungsluft entspringt, gemäss dem vorhergehenden Kapitel 5.2.3 berücksichtigt, obwohl das 
Potenzial theoretisch unlimitiert ist. 

Zu berücksichtigen sind ausserdem räumliche Überlappungen von Potenzialen. Deshalb 
können gewisse Potenziale nicht vollständig genutzt werden.  

Attraktive Energieträger stellen das gereinigte Abwasser und die Abwärme aus Kälteprozes-
sen der Industrie (noch nicht beziffert) dar. Besonders viel Wärmepotenzial steht bei den 
Energieträgern Grundwasser und Erdwärme zur Verfügung. Ebenfalls nicht zu vernachlässi-
gen ist das Wärmepotenzial aus der Solar- sowie der Umgebungsluft (Abbildung 16). 

 

 

 

8  https://map.geo.admin.ch (Zugriff 20.02.2024) 

Biomasse nicht verholzt 

https://map.geo.admin.ch/
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Abbildung 16: Genutztes, vorhandenes sowie theoretisch maximal mögliches Potenzial an erneuerbaren Wärmequellen (Endenergie) 
(Quelle: PLANAR 2023) 
** Holz kann regional beschafft werden, das regionale Potenzial ist im Text beschrieben 
* inkl. Strom 

 

Der Wärmeverbrauch im Jahr 2020 liegt mit 46 GWh pro Jahr deutlich über dem aktuell ge-
nutzten erneuerbaren Energiepotenzial. Die gesamthaft verfügbaren Wärmepotenziale von 
60 GWh/a sollten jedoch reichen, um den Wärmebedarf von Pfungen zu decken. 
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Abbildung 17: Gegenüberstellung der unterschiedlichen Potenziale für das Jahr 2020 und zukünftig (Quelle PLANAR 2023) 

 

5.3 Strompotenziale 

Das Potenzial für Solarstrom zusätzlich zur Solarwärme (vgl. oben) beträgt 25.4 GWh/a auf 
den Dächern und auf Fassaden (Stand 15.02.2024). Im Jahr 2021 wurden mittels PV-Anla-
gen 0.7 GWh/a erzeugt. 

Im Jahr 2021 wurden ca. 95 Tonnen Grüngut (Haushalt und Gartenschnitt) gesammelt, da-
von gingen ca. 80 Tonnen zu der Firma N.U.P in die Kompostierung und ca. 15 Tonnen 
Grüngut durch die Firma Müller zur Kompogas-Anlage. 

Für Pfungen weist der Bund (11) ein theoretisches Potenzial von 3.2 GWh/a Energie aus 
nicht verholzter Biomasse aus, wobei 1.3 GWh/a aus Haushalts- und Gartenabfälle, Bioab-
fälle aus Gewerbe und Industrie sowie Grünschnitt stammt. Das Potenzial aus der Landwirt-
schaft (Gülle und Ernteabfälle) beträgt 1.0 GWh/a und von der Abwasserreinigungsanlage 
(ARA) wird mit einem Potenzial von 0.9 GWh/a gerechnet (vgl. unten).  

Die Abwasserreinigungsanlage (ARA) der Gemeinde nutzt die Faulgase aus dem Klär-
schlamm aktuell zur Erzeugung von Strom und betreibt dazu zwei Blockheizkraftwerke 
(BHKW) mit einer Leistung von je 58 kW. Dabei wurden im Jahr 2022 0.6 GWh produziert, 
wovon 0.05 GWh ins Netz zurückgespeist wurden. Die anfallende Abwärme wird intern voll-
ständig genutzt.  

Für Grossanlagen besteht in Pfungen kein Potenzial. Kleinanlagen können situativ geprüft 
werden, eine Potenzialabschätzung ist dafür jedoch mangels Daten nicht möglich. 

Der Kanton Zürich hat eine Positiv-Planung für Kleinwasser-Kraftwerke erstellt. Dabei sind 
an der Töss zwei Standorte vorgesehen, der eine in Rorbas und der zweite in Winterthur-
Stadtacher. In Pfungen ist kein Standort vorgesehen (12). 
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5.3.1 Zusammenfassung Strompotenziale 

Vom gesamten Potenzial von 25 GWh/a werden rund 2 GWh/a bereits genutzt. Die grossen 
noch ungenutzten Potenziale liegen vor allem im Bereich der Produktion von Solarstrom 
(Abbildung 18). 

 

Abbildung 18: Strompotenziale in der Gemeinde Pfungen. (Quelle: PLANAR 2023) 

 

Mit dem vorhandenen Potenzial von 29 GWh/a lässt sich der aktuelle Verbrauch von 
16 GWh/a theoretisch decken (vgl. Abbildung 19). 

 

 

Abbildung 19: Strompotenzial in der Gemeinde Pfungen im Vergleich zum aktuellen Verbrauch (PLANAR 2023) 
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Abbildung 21: Beschäftigtenentwicklung Gemeinde Pfungen. (Quelle: REK 2040) 

 

Folgend wird die Bevölkerungs- und Beschäftigungsentwicklung für Pfungen gemeinsam 
und vereinfacht abgebildet. 

 

 

Abbildung 22: Geplante Zunahme an Einwohner/innen sowie Stagnation der Beschäftigten gemäss 
Raumentwicklungskonzept 2040. (Quelle: REK 2040) 

 

6.2 Abschätzung zukünftiger Wärmebedarf 

Für den Planungshorizont des Energieplans wurde das Jahr 2040 gewählt, abgestimmt mit 
dem REK. Als Zwischenziel ist das Jahr 2030 definiert. So sind die Ziele und Wirkungskon-
trollen mit Bund, Kanton und dem kommunalen Energieleitbild von Pfungen kompatibel. 
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Für die Jahre 2030 und 2040 wurde für jedes Gebäude in Abhängigkeit der Bauperiode, 
über Annahmen zur Sanierungsrate und erfolgreich umgesetzter Sanierungen der Wärme-
bedarf modelliert und hochgerechnet. 

Für die Abschätzung des zukünftigen Energiebedarfs 2030 und 2040 wurden dieselben An-
gaben wie im REK verwendet. Daraus resultieren ca. 56'000 m² neue Wohnfläche durch 
Neu- oder Ausbauten. Dies führt zu einem zusätzlichen Wärmebedarf von 3 GWh/a.9 

Mit dem Einsatz von einer Sanierungsquote von 1.2 % pro Jahr (energetische Massnahmen) 
kann bei den bestehenden Wohnflächen bis 2040 eine Reduktion des Wärmebedarfs von 
rund 10 % von 46 auf 42 GWh/a erzielt werden. Mit dem zusätzlichen Wärmebedarf der 
Neu- und Ausbauten verringert sich diese Reduktion auf 3 % resp. 45 GWh/a. 

Die Modellierung des zukünftigen Wärmebedarfs erfolgt über Annahmen zur Effizienzstei-
gerung von Unternehmen. Für das Gewerbe wird von einer konstanten Beschäftigtenzahl 
ausgegangen. Es sind stetig Effizienzgewinne zu erwarten, wurden jedoch nicht abge-
schätzt, da sie stark branchenabhängig sind. Somit gilt die Annahme, dass der Wärmebe-
darf im Bereich Arbeiten konstant bleibt mit einer leichten Tendenz zur Abnahme. 

Mit der Verringerung des Wärmebedarfs im Bereich Wohnen (vgl. oben) und der Stagna-
tion der Beschäftigtenanzahl ergibt sich eine gesamthafte Verringerung des Wärmebedarfs 
um 3 %. 

 

Abbildung 23: Entwicklung des Wärmeverbrauchs von 2020 bis 2040 in Pfungen. (Quelle: PLANAR 
2023) 

In Abbildung 23 ist die Entwicklung des Wärmeverbrauchs in Pfungen von 2020 bis 2040 vi-
sualisiert. In den Anhängen A, B und C ist zudem die Entwicklung der Wärmebedarfsdichte 
für einzelne Gebiete ersichtlich. 

 

 

9  Annahmen: Wohnflächenbedarf 45 m²/Person, Energiekennzahl Neubauten 35 kWh/m², Energie-
kennzahl Umbauten/Anbauten 75 kWh/m² 
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Die thermische Sonnenenergie kann uneingeschränkt in Kombination mit verschiedenen 
Hauptwärmeerzeugern eingesetzt werden. Davon ausgenommen sind jedoch Wärmever-
bundgebiete, da sie dort konkurrenzierend wirkt und so die Wirtschaftlichkeit der Ver-
bunde beeinträchtigt (ausser die Nutzung der thermischen Sonnenenergie gehöre zum Ver-
sorgungskonzept des Verbundes). Wo eine thermische Nutzung der Sonnenenergie nicht 
möglich ist, soll die Fläche, wenn möglich, zur Solarstromproduktion genutzt werden. 

8.2 Massnahmen 

Die Verbund- und Eignungsgebiete sowie die flankierenden Massnahmen der Gemeinde 
Pfungen werden in diesem Kapitel zusammengefasst. Die Massnahmenblätter mit detail-
lierter Beschreibung befinden sich im Anhang G. Die folgende Abbildung liefert einen Über-
blick über die Verbund- und Eignungsgebiete auf dem Gemeindegebiet. 

 

 

Abbildung 27: Ausschnitt aus dem Energieplan. (Quelle: PLANAR 2023) 

  

Massnahmen 
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8.2.2 Individuelle Versorgung 

Zur individuellen Versorgung werden Eignungsgebiete bezeichnet, in denen sich ein be-
stimmter oder mehrere Energieträger für die Wärmeversorgung in geeigneter Weise nut-
zen lassen (aufgrund von Situation und Planungsprioritäten). Die Eignungsgebiete sind im 
Sinne einer Empfehlung zu verstehen, die Aussprache von Anschlussverfügungen ist in die-
sen Gebieten nicht vorgesehen. 

In den Gebieten E1 sollen Erdwärmesonden in Einzelanlagen oder in Kleinverbunden zur 
Wärmeversorgung genutzt werden. In dichteren Gebieten (ca. ab 150 MWh/ha) empfiehlt 
sich eine Regeneration der Sonden im Sommer (über Freecooling oder Sonnenkollektoren). 
Als alternative Energieträger stehen (in dieser Prioritätsreihenfolge) Solarthermie, Umge-
bungsluft und Holz zur Verfügung. Holz sollte in kleinen Feuerungen nur verwendet wer-
den, wenn die Nutzung der übrigen Wärmequellen aus gesetzlichen (z.B. aus Gründen des 
Lärmschutzes) oder technischen Gründen nicht möglich oder in hohem Grad unrentabel 
sind.  

Idealerweise werden Wärmepumpen mit Solarstrom vom eigenen Dach betrieben. 

In den Gebieten E2 empfiehlt sich eine Grundwasser Wärmenutzung. Um gegenseitige Be-
einflussung durch Kältefahnen zu verhindern und zum Schutz der Grundwasserqualität, 
sollten Grundwassernutzungen aufgrund der minimalen Anlagegrössen der Baudirektion 
Zürich (100-150 kW) in privaten Nahwärmeverbunden erstellt werden. 

Für Einzellösungen stehen im Gebiet E2 neben Grundwasser als alternative Energiequelle 
(in dieser Prioritätsreihenfolge) Solarthermie, Umgebungsluft und Holz zur Verfügung. Holz 
sollte in kleinen Feuerungen nur verwendet werden, wenn die Nutzung der übrigen Wär-
mequellen aus gesetzlichen oder technischen Gründen nicht möglich oder in hohem Grad 
unrentabel sind.  

Idealerweise werden Wärmepumpen mit Solarstrom vom eigenen Dach betrieben. 

Als erste Priorität sollte in E3-Gebieten die Nutzung von Solarenergie zur Heizungsunter-
stützung, ggf. in Kombination mit Umgebungsluft in Betracht gezogen werden. Sind Solar-
anlagen aus gesetzlichen (z.B. aus Gründen des Denkmalschutzes), baulichen (z.B. aus 
Gründen der Statik, Dachausrichtung etc.) oder wirtschaftlichen Gründen nicht möglich, 
können in zweiter Priorität Wärmepumpen mit Umgebungsluft zur Wärmeversorgung ge-
nutzt werden. Holz sollte in kleinen Feuerungen nur verwendet werden, wenn die Nutzung 
der übrigen Wärmequellen aus gesetzlichen (z.B. aus Gründen des Lärmschutzes) oder 
technischen Gründen nicht möglich oder in hohem Grad unrentabel sind. 

Idealerweise werden Wärmepumpen mit Solarstrom vom eigenen Dach betrieben. 

8.2.3 Flankierende Massnahmen 

Flankierende Massnahmen sind weitere Massnahmen, welche bei der Umsetzung der Ener-
gieplanung förderlich sind. 

Gestützt auf § 295 des kantonalen Planungs- und Baugesetzes (PBG) und den Energieplan 
können in diesen Gebieten Anschlussverfügungen sowohl für Neu- und Umbauten als auch 
für bestehende Bauten erlassen werden. PGB § 295 Abs. 2: "Wenn eine öffentliche Fern-
wärmeversorgung lokale Abwärme oder erneuerbare Energien nutzt und die Wärme zu 

Eignungsgebiete 

E1 Erdwärme 

E2 Grundwasser 

E3 Solar und Umgebungsluft 

Anschlusspflicht 
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technisch und wirtschaftlich gleichwertigen Bedingungen wie aus konventionellen Anlagen 
anbietet, kann der Staat oder die Gemein-den Grundeigentümer verpflichten, ihr Gebäude 
innert angemessener Frist an das Leitungsnetz anzuschliessen und Durchleitungsrechte zu 
gewähren." Eine Anschlusspflicht ist daher direkt via PBG möglich und eine Festlegung in 
der BZO ist nicht notwendig.  

 

Folgende vier flankierenden Massnahmen wurden für Pfungen identifiziert. 

Für eine erfolgreiche Energiepolitik ist die Miteinbeziehung der Grundeigentümer unab-
dingbar. Die Grundeigentümer sollen zeitnah über die Energieplanung und deren Umset-
zung informiert werden. Zudem ist es wichtig, die Grundeigentümer während der ganzen 
Umsetzung miteinzubinden. Des Weiteren soll laufend ein Informationsaustausch mit den 
Energieberatenden stattfinden. 

Für die Massnahmen ist eine jährliche Vollzugskontrolle vorzusehen. Dabei wird der aktu-
elle Umsetzungsstand in den Massnahmenblättern nachgeführt und der Arbeitsgruppe 
Energie und Klima vorgelegt (Ampelsystem). 

Die Wirkungskontrolle erfolgt mit dem Energie- und Klimakalkulator, der bereits für das 
Energieleitbild zum Einsatz kommt. So wird mindestens alle vier Jahre geprüft, ob der kom-
munale Wärmeverbrauch und die CO2-Emissionen aus der Wärmeenergie auf dem Zielpfad 
mit dem beschlossenen Netto-Null-Ziel bis 2040 liegen. Die Resultate werden mindestens in 
der Arbeitsgruppe Energie und Klima und im Gemeinderat präsentiert. 

Die Gasversorgung unterliegt grundsätzlich dem kantonalen Energiegesetz, das den fossilen 
Heizungsersatz (unter Ausnahmen) verbietet. PLANAR hat eine Entscheidungsgrundlage 
Gasstrategie für Pfungen erarbeitet, die im Anhang H ist. 

Das Angebot an Übergangslösungen für den Anschluss an thermische Netze sollen in Aus-
schreibungsunterlagen aufgenommen werden. Eine frühzeitige Kommunikation über die 
Energieplanung und die Gasstrategie und der möglichen Übergangslösungen ist wichtig, um 
die Anschlussdichte an die geplanten Verbunde möglichst hochzuhalten und individuelle 
erneuerbare Lösungen in Verbundgebieten zu vermeiden. 

M1 Information und Beratung 

M2 Vollzugs- und Wirkungs-
kontrolle 

M3 Gasstrategie und Zielnetz-
planung 

M4 Übergangslösung 
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Als Solarthermie wird die Umwandlung der Sonnenenergie in nutzbare thermische Energie 
bezeichnet (z.B. solare Erzeugung von Warmwasser). 

Diese Heizungsanlage wird so dimensioniert, dass damit nur Bedarfsspitzen gedeckt wer-
den. Die Basis-Wärmebereitstellung wird mit einem anderen Energieträger erzeugt (biva-
lente Systeme). 

Treibhausgase tragen zum Klimawandel bei. Die häufigsten durch den Menschen ausges-
tossenen Treibhausgase sind Kohlendioxid (Verbrennungen in Heizung und Motoren) und 
Methan (Landwirtschaft). Die Treibhausgas-Emissionen werden meist in CO2-Äquivalenten 
angegeben. 

Die Volllaststunden geben an, wie viele Stunden die Anlage laufen würde, um die Jahres-
energieproduktion zu erreichen, wenn sie nur unter Volllast laufen und sonst stillstehen 
würde. 

In der Heizungstechnik ist die Vorlauftemperatur die Temperatur des wärmeübertragenden 
Mediums (z.B. Wasser) nach dem Erhitzen durch eine Wärmequelle (z.B. Solarkollektor, 
Gasheizung), dass in das Verteilersystem (z.B. Rohrleitung) geleitet wird. 

Diese Grösse sagt aus, wie hoch der Wärmebedarf pro Einheit Siedlungsgebiet ist, bspw. in 
Megawattstunden pro Jahr und Hektar (MWh/(a ha)). 

In Wärmekraftkopplungsanlagen werden fossile Brennstoffe oder Biomasse in hochwertige 
Elektrizität und Nutzwärme umgewandelt. Dabei entsteht mittel- bis hochwertige nutzbare 
Abwärme. WKK-Anlagen sind unter voller Nutzung der entstehenden Abwärme zu betrei-
ben (wärmegeführt). 
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Anmerkungen zu den Massnahmenblätter 

Die Umsetzung der Massnahmen wird entsprechend der Dringlichkeit und Projektreife in folgende Zeitstufen einge-

teilt: 

Kurzfristig < 2 Jahre 

Mittelfristig  2 bis 5 Jahre 

Längerfristig > 5 Jahre 

Laufend   Daueraufgabe 

 

Hinweis: 

Die als Verbundgebiet ausgewiesenen Siedlungsflächen zeigen einen erwünschten Zielzustand mit den dafür geeigne-

ten Energieträgern auf. In diesen Gebieten sind Einzellösungen mit erneuerbaren Energieträgern nach wie vor zuläs-

sig. Um die Wirtschaftlichkeit des Verbundes zu gewährleisten ist allerdings eine möglichst hohe Anschlussdichte zu 

erreichen. Dafür sind durch den Energieversorger innerhalb der Verbundgebiete bis zu einem möglichen Anschluss an 

einen in Planung oder in Erweiterung befindlichen Wärmeverbund geeignete Übergangslösungen sicherzustellen. 
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1 �s���Œ���µ�v���P�����]���š�� 

V1 in Prüfung: Keller AG Ziegeleien/Gemeinde 

Letzte Aktualisierung 08.01.2024, PLANAR 

Stand der Umsetzung �-  

Umsetzung wie vorgesehen 

�.  

Umsetzung kritisch 

�/  

Umsetzung im Defizit 

Zielsetzung �� Umstellung auf 100 % erneuerbare Energieträger 

�� Effiziente Wärme- und Kälteversorgung im Verbund 

�� Nutzung lokaler und regionaler Energiepotenziale 

�� Standorte für Energiezentralen suchen und sichern 

Aktuelle Energieträger �� Einzellösungen, vorwiegend Gas und Heizöl 

Vorgesehene 
Energieträger 

�� Grundwasser 

�� Umgebungsluft oder thermische Solarenergie 

�� Holz in Kombination mit thermischer Solarenergie 

Status Verbund ��  In Betrieb ��  In Planung ��  In Prüfung 

Entwicklung  

Gasversorgung 
��  Fortbestand ��  In Prüfung ��  Stilllegung 

Ausgangslage Das Gebiet der Keller AG Ziegeleien wird transformiert. Dazu sind erste Überlegungen zu 

einer Grundwasser-Wärmenutzung vorhanden. Die Nutzung im thermischen Netz soll ne-

ben dem Ziegelei-Areal auch die Schulanlage Breiteacker umfassen.  

Es besteht bereits eine Grundwasser-Wärmenutzung bei der Ziegeleistrasse/Bahn-

hofstrasse/Riedäckerstrasse (Grundwasserrecht i 01-0058, Konzessionierte Menge 

1'065 l/min), deren Nutzung ggf. zu prüfen ist. 

Massnahmenbeschrieb Möglichkeiten zur Versorgung eines grösseren Gebietes (Erweiterung in Gebiet V2) ist 

mit den aktuellen Projektträgern (Keller AG Ziegeleien) zu besprechen. Anschliessend ist 

eine ggf. gemeinsame Machbarkeitsstudie (Gemeinde und Keller AG Ziegeleien) in Auf-

trag zu geben. Das Ziel ist die Erstellung eines thermischen Netzes. 

Nächster Meilenstein Prüfung bestehender Nutzung des Grundwassers, Erstellung einer Machbarkeitsstudie 

Projektverantwortung Abteilung Hoch- & Tiefbau Gemeinde Pfungen (Umsetzung Energieplanung) 
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Vorgehen Termine Schritte 
Federführung 

(weitere Akteure) 

 Kurzfristig Kontaktaufnahme mit Keller AG Ziegeleien be-

züglich des weiteren Vorgehens 

Gemeinde (Keller AG 

Ziegeleien) 

  Machbarkeitsstudie (inkl. Prüfung bestehende 

Nutzung Grundwasser) 

Keller AG Ziegeleien 

(Gemeinde) 

  �� Grundsatzvereinbarung. Wird durch die 

Gemeindeabteilung an den Gemeinderat 

beantragt 

�� Entscheid Umsetzung Verbund und zukünf-

tige Zusammenarbeit/Beteiligungen Keller 

AG Ziegeleien �t Gemeinde Pfungen 

�� Kostenteiler je nach Energieträger abstim-

men 

�� Evtl. Ausschreibung Contracting 

�� Gemeinsame Gesellschaft 

 

  Ggf. Ausschreibung Contracting oder Offert 

Einholung für Planung und Ausführung des 

thermischen Netzes 

Noch offen 

  Auftragsvergabe: Planung und Bau thermi-

sches Netz (inkl. Bereitstellung von Über-

gangslösungen) 

Noch offen 

  Inbetriebnahme Netz, aktive Beratung und Ak-

quisition (zur Erhöhung der Anschlussdichte) 

Betreiberin (Abteilung 

Hoch- & Tiefbau, Ener-

gieberatende) 

 Laufend Verdichtung Netz, Optimierungen; 

Informationen der Grundeigentümer über vor-

handene Optionen bei Heizungserneuerungen 

Betreiberin (Gemeinde 

Pfungen, Energiebera-

tende) 

Abhängigkeit und  

Zielkonflikte, 

Bemerkungen 

Erweiterung ins Gebiet V2 ist aus Sicht der Gesamtgemeinde sehr zu empfehlen, steht 

aber einer einfacheren Realisierung im kleinen Rahmen gegenüber.  

Vollzugsjournal  
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V2 in Prüfung: Zentrum 

Letzte Aktualisierung 08.01.2024, PLANAR 

Stand der Umsetzung �-  

Umsetzung wie vorgesehen 

�.  

Umsetzung kritisch 

�/  

Umsetzung im Defizit 

Zielsetzung 
�± Umstellung auf 100 % erneuerbare Energieträger 

�± Effiziente Wärme- und Kälteversorgung im Verbund 

�± Nutzung lokaler und regionaler Energiepotenziale 

Aktuelle Energieträger 
�± Einzellösungen, vorwiegend Gas und Heizöl 

Vorgesehene 
Energieträger 

�± Wärmenutzung aus dem Grundwasser 

�± Ggf. gereinigtes Abwasser (Distanz etwas gross) 

�± Umgebungsluft oder thermische Solarenergie 

�± Holz in Kombination mit thermischer Solarenergie 

Status Verbund ��  In Betrieb ��  In Planung ��  In Prüfung 

Entwicklung  

Gasversorgung 
��  Fortbestand ��  In Prüfung ��  Stilllegung  

Ausgangslage Das Gebiet Hofackerstrasse/ Dorfstrasse wird gemäss dem Raumentwicklungskonzept 

2040 eine innere Verdichtung erfahren. Diese wird auch die Wärmebedarfsdichte zusätz-

lich erhöhen und so eine Verbundlösung, die bereits mit der heutigen Wärmebedarfs-

dichte möglich ist, zusätzlich begünstigen.  

Massnahmenbeschrieb Abklärungen bezüglich der Grundwasserwärmenutzung, möglicher Brunnen- und Zentra-

lenstandorte sollten mit V1 koordiniert werden. Idealerweise entsteht ein thermisches 

Netz über beide Gebiete. Sollte diese Lösung nicht zustande kommen, ist trotzdem eine 

Koordination notwendig, damit beide Gebiete von individuellen Grundwassernutzungen 

profitieren können, ohne dass das V2 in einer Kältefahne von V1 zu liegen kommt und so-

mit keine Bohrbewilligung erhält. 

Die nächsten Schritte sind somit eine gemeinsame Machbarkeitsstudie mit V1 und an-

schliessend, wenn möglich, eine gemeinsame Weiterentwicklung des thermischen Net-

zes. 

Als Grundlast oder zusätzliche Energiequelle kann die Abwärme von gereinigtem Abwas-

ser von der ARA geprüft werden. 

Nächster Meilenstein Prüfung bestehender Nutzung des Grundwassers, Erstellung einer Machbarkeitsstudie 

Projektverantwortung Abteilung Hoch- & Tiefbau Gemeinde Pfungen (Umsetzung Energieplanung) 
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Vorgehen Termine Schritte 
Federführung 

(weitere Akteure) 

 Kurzfristig Machbarkeitsstudie (inkl. Prüfung bestehende 

Nutzung Grundwasser.) gemeinsam mit V1. 

Abteilung Hoch- & Tief-

bau 

 Bei Vergrösserung des Gebiets V1 um das Ge-

biet V2, sind die Umsetzungsschritte von V1 zu 

beachten und bei einer Aktualisierung des 

Energieplans die beiden Gebieten zusammen 

zu schliessen. 

Abteilung Hoch- & Tief-

bau 

  Werden individuelle Lösungen angestrebt, 

sind folgende Schritte zu verfolgen: 

 

 Machbarkeitsstudie durch externes Planungs-

büro erstellen lassen. Koordination mit V1 si-

cherstellen. 

Abteilung Hoch- & Tief-

bau (externes Büro) 

  Entscheid Ausschreibung des Gebiets zur Ver-

sorgung im Contracting 

Gemeinderat 

  Ausschreibung und Vergabe des thermischen 

Netzes 

Abteilung Hoch- & Tief-

bau 

  Planung, Bau und Inbetriebnahme Netz, aktive 

Beratung und Akquisition (zur Erhöhung der 

Anschlussdichte) 

Betreiber (Abteilung 

Hoch- & Tiefbau, Ener-

gieberatende) 

 Laufend Verdichtung Netz, Optimierungen; 

Informationen der Grundeigentümer über vor-

handene Optionen bei Heizungserneuerungen 

Betreiberin (Gemeinde 

Pfungen, Energiebera-

tende) 

Abhängigkeit und  

Zielkonflikte, 

Bemerkungen 

Die Wärmenutzung des Verbundgebietes wird idealerweise mit dem Verbundgebiete V1 

(vgl. entsprechendes Massnahmenblatt) kombiniert. Andernfalls ist mit einer guten Koor-

dination ein Bohrstandort zu sichern, der nicht in einer Kältefahne des V1 zu liegen 

kommt. 

Vollzugsjournal  
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V3 in Prüfung: Industrie/Gewerbe Neupfungen 

Letzte Aktualisierung 08.01.2024, PLANAR 

Stand der Umsetzung �-  

Umsetzung wie vorgesehen 

�.  

Umsetzung kritisch 

�/  

Umsetzung im Defizit 

Zielsetzung 
�± Umstellung auf 100 % erneuerbare Energieträger 

�± Effiziente Wärme- und Kälteversorgung im Verbund 

�± Nutzung lokaler und regionaler Energiepotenziale 

Aktuelle Energieträger �± Einzellösungen, vorwiegend Gas und Heizöl 

Vorgesehene 
Energieträger 

�± Gereinigtes Abwasser 

�± Firma Eskimo Textil AG 

�± Grundwasser  

�± (Umgebungsluft, Holz) 

Status Verbund ��  In Betrieb ��  In Planung ��  In Prüfung 

Entwicklung  

Gasversorgung 
��  Fortbestand ��  In Prüfung ��  Stilllegung 

Ausgangslage In der Nähe des Industrie- und Gewerbegebiets Neupfungen wurden zwei Abwärmequel-

len verortet. Es besteht bereits eine Wärmenutzung aus dem Grundwasser (i 01-0061, 

692 l/min), deren Nutzung ggf. zu prüfen ist. 

Eine Abwärmequelle stellt die Firma Eskimo Textil AG dar, welche einen hohen Kältebe-

darf aufweist. Diesen versucht sie über Grundwasser zu kühlen, musste jedoch bei der 

hydrogeologischen Untersuchung feststellen, dass das Grundwasser zu wenig ergiebig ist 

für den gesamten Kältebedarf. Mit dem Grundwasser kann nur ca. 70°% des Kältebedarfs 

gedeckt werden. Wo Kälte erzeugt wird, entsteht Abwärme. Diese Abwärme könnte ggf. 

in Nachbarsgebäuden zur Wärmeerzeugung genutzt werden. 

Eine weitere Energiequelle ist die nahe gelegene ARA. Bei der ARA steht das gereinigte 

Abwasser zur Verfügung. Dieses weist im Winter eine mittlere Zulaufs-Temperatur von 

6°C auf. Die minimale Temperatur im Zufluss beträgt an einzelnen Tagen 0°C. Da die Bio-

logie erst ab einer Temperatur von 10°C arbeitet ist davon auszugehen, dass die Tempe-

ratur im Abfluss sich in diesem Bereich bewegt. Im Sommer weist der Zulauf eine mitt-

lere Temperatur von ca. 20°C auf, an einzelnen Tagen maximal 30°C. Somit ist das gerei-

nigte Abwasser der ARA je nach Bedarf im Winter zum Heizen und im Sommer zum Küh-

len geeignet. 

Zudem stellt auch das Grundwasser ein möglicher Energieträger dar. Das Gebiet liegt 

über dem Töss-Grundwasserstrom. Das Grundwasser weist einen Temperaturbereich 
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über das Jahr von 11-13°C aus.1 Das Grundwasser ist somit eine gute Wärme- und Kälte-

quelle. Das Grundwasser weist im Bereich des Industrie-/Gewerbegebiets Neupfungen 

eine geringe (weniger als 2 m) bis mittlere (bis 10 m) Mächtigkeit auf. 

Massnahmenbeschrieb Aus energieplanerischer Sicht besteht im Industrie-/Gewerbegebiet Neupfungen ggf. die 

Möglichkeit eines Anergienetzes mit der ARA und der Eskimo Textil AG als Wärmeliefe-

ranten, die Eskimo Textil AG zudem als Kältekundin. 

Im Zuge einer Machbarkeitsstudie sollen die Bedürfnisse der Eigentümern und möglichen 

Abwärmelieferanten erhoben werden (verfügbare Abwärme nach Eigenverbrauch, benö-

tigtes Temperaturniveau für Kühlung, gereinigtes Abwasser für Kühlung im Sommer 

denkbar/bewilligbar?). Dabei sollen Möglichkeiten und Interessen für ein Anergienetz 

oder einen Wärmeverbund ausgelotet und anschliessend das weitere Vorgehen definiert 

werden. Nach der Wahl einer Projektvariante kann ein Contractor gesucht werden. 

Nächster Meilenstein Erstellung Machbarkeitsstudie 

Projektverantwortung Abteilung Hoch- & Tiefbau Gemeinde Pfungen (Umsetzung Energieplanung) 

Vorgehen Termine Schritte 
Federführung 

(weitere Akteure) 

 Kurzfristig Kontaktaufnahme mit Zweckverband ARA 

Pfungen, Eskimo zur Information über die 

Energieplanung 

Abteilung Hoch- & Tief-

bau (Zweckverband, Es-

kimo) 

 Machbarkeitsstudie durch externes Planungs-

büro erstellen lassen. 

Abteilung Hoch- & Tief-

bau externes Büro, 

Zweckverband, Grund-

eigentümerinnen) 

  Entscheid Ausschreibung des Gebiets zur Ver-

sorgung im Contracting 

Gemeinderat 

  Ausschreibung und Vergabe des thermischen 

Netzes 

Abteilung Hoch- & Tief-

bau 

  Planung, Bau und Inbetriebnahme Netz, aktive 

Beratung und Akquisition (zur Erhöhung der 

Anschlussdichte)  

Betreiber (Abteilung 

Hoch- & Tiefbau, Ener-

gieberatende) 

 Laufend Inbetriebnahme Netz, aktive Beratung und Ak-

quisition (zur Erhöhung der Anschlussdichte) 

Betreiberin (Gemeinde 

Pfungen, Energiebera-

tende) 

Abhängigkeit und  

Zielkonflikte, 

Bemerkungen 

In Abhängigkeit der verfügbaren Menge an Abwärme von der ARA könnte diese auch in 

V2 eingesetzt werden (falls Distanz nicht zu gross). 

Vollzugsjournal (zur Fortschreibung gedacht) 
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2 ���]�P�v�µ�v�P�•�P�����]���š�� 

E1 Erdwärme 

Letzte Aktualisierung 08.01.2024, PLANAR 

Stand der Umsetzung �-  

Umsetzung wie vorgesehen 

�.  

Umsetzung kritisch 

�/  

Umsetzung im Defizit 

Zielsetzung 
�± Umstellung auf 100 % erneuerbare Energieträger 

�± Effiziente Wärmeversorgung in Einzelanlagen oder in kleineren Nahwärmeverbun-

den 

�± Nutzung lokaler Energiepotenziale 

Aktuelle Energieträger 
�± Einzellösungen, vorwiegend Gas und Heizöl 

Vorgesehene 
Energieträger  

1. Priorität: Erdwärme (inkl. Regeneration und Nutzung als Saisonspeicher) 

2. Priorität: Umgebungsluft oder thermische Solarenergie 

3. Priorität: Feuerungen mit Festholz oder Pellets 

Entwicklung  

Gasversorgung 
��  Fortbestand ��  In Prüfung ��  Stilllegung 

Ausgangslage Die verschiedenen Teilgebiete des Eignungsgebiets E1 weisen aufgrund ihrer Bebauungs-

struktur (oft Einfamilienhäuser und Industrieunternehmen mit tiefem Wärmebedarf) 

eine zu geringe Wärmebedarfsdichte für den wirtschaftlichen Betrieb eines Energiever-

bundes auf. 

Massnahmenbeschrieb In den Gebieten E1 sollen Erdwärmesonden in Einzelanlagen oder in Kleinverbunden zur 

Wärmeversorgung genutzt werden. In dichteren Gebieten (ca. ab 150 MWh/ha) emp-

fiehlt sich eine Regeneration der Sonden im Sommer (über Abwärme, Freecooling oder 

Sonnenkollektoren). Als alternative Energieträger stehen (in dieser Prioritätsreihenfolge) 

Solarthermie, Umgebungsluft und Holz zur Verfügung. Holz sollte in kleinen Feuerungen 

nur verwendet werden, wenn die Nutzung der übrigen Wärmequellen aus gesetzlichen1 

oder technischen Gründen nicht möglich oder in hohem Grad unrentabel sind. 

Idealerweise werden Wärmepumpen mit Solarstrom vom eigenen Dach betrieben. 

Nächster Meilenstein Information der Grundeigentümer, z.B. mit einer Infoveranstaltung 

Projektverantwortung Abteilung Hoch- & Tiefbau Gemeinde Pfungen (Umsetzung Energieplanung) 

  

 

 

1  Z.B. aus Gründen des Lärmschutzes 
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Vorgehen Termine Schritte 
Federführung 

(weitere Akteure) 

 Laufend Informationen der Grundeigentümer über die 

möglichen erneuerbaren Heizlösungen sowie 

über existierende kommunale und kantonale 

Förderprogramme (inkl. Energieberatung und 

weitere Fördermöglichkeiten). 

Abteilung Hoch- & Tief-

bau 

Beratung der Eigentümer zur Umsetzung des 

Heizungsersatz, bei Bedarf und Eignung auch 

im Kleinwärmeverbund. 

Energieberatung (vgl. 

M5.1 in Energieleitbild 

Pfungen) 

Abhängigkeit und  

Zielkonflikte, 

Bemerkungen 

-- 

Vollzugsjournal (zur Fortschreibung gedacht) 
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E2 Grundwasser 

Letzte Aktualisierung 08.01.2024, PLANAR 

Stand der Umsetzung �-  

Umsetzung wie vorgesehen 

�.  

Umsetzung kritisch 

�/  

Umsetzung im Defizit 

Zielsetzung 
�± Umstellung auf 100 % erneuerbare Energieträger 

�± Effiziente Wärmeversorgung in Einzelanlagen oder in kleineren Nahwärmeverbun-

den 

�± Nutzung lokaler Energiepotenziale 

Aktuelle Energieträger 
�± Einzellösungen, vorwiegend Gas und Heizöl 

Vorgesehene 
Energieträger 

1. Priorität: Grundwasser oder Erdwärme 

2. Priorität: Umgebungsluft oder thermische Solarenergie  

3. Priorität: Feuerungen mit Festholz oder Pellets 

Entwicklung 

Gasversorgung 

Falls mit Gas erschlossen:  

��  Fortbestand ��  In Prüfung ��  Stilllegung 

Ausgangslage Dieses Gebiet weist eine zu geringe Wärmebedarfsdichte für eine Verbundlösung aus. 

Das Gebiet liegt über dem Grundwasser. Eine Nutzung ist erst ab einer Grösse von 

150 kW/100 kW Heizleistung möglich. Evtl. finden sich Eigentümer in Nahwärmeverbun-

den zusammen oder es muss auf Alternativen zurückgegriffen werden. 

Massnahmenbeschrieb Um gegenseitige Beeinflussungen durch Kältefahnen zu verhindern und zum Schutz der 

Grundwasserqualität, sollten Grundwassernutzungen aufgrund der minimalen Anlage-

grössen der Baudirektion des Kantons Zürich (100-150 kW) in privaten Nahwärmever-

bunden erstellt werden. 

Für Einzellösungen stehen im Gebiet E2 neben Grundwasser als alternative Energiequel-

len (in dieser Prioritätsreihenfolge) Solarthermie, Umgebungsluft und Holz zur Verfü-

gung. Holz sollte in kleinen Feuerungen nur verwendet werden, wenn die Nutzung der 

übrigen Wärmequellen aus gesetzlichen2 oder technischen Gründen nicht möglich oder 

in hohem Grad unrentabel sind. 

Idealerweise werden Wärmepumpen mit Solarstrom vom eigenen Dach betrieben. 

Nächster Meilenstein Information der Grundeigentümer, z.B. mit einer Infoveranstaltung 

Projektverantwortung Abteilung Hoch- & Tiefbau Gemeinde Pfungen (Umsetzung Energieplanung) 

 

 

2  Z.B. aus Gründen des Lärmschutzes 
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Vorgehen Termine Schritte 
Federführung 

(weitere Akteure) 

 Laufend Information der Grundeigentümer über die 

möglichen erneuerbaren Heizlösungen sowie 

über existierende kommunale und kantonale 

Förderprogramme (inkl. Energieberatung und 

weitere Fördermöglichkeiten). 

Abteilung Hoch- & Tief-

bau 

Beratung der Eigentümer zur Umsetzung des 

Heizungsersatz, bei Bedarf und Eignung auch 

im Kleinwärmeverbund 

Energieberatung (vgl. 

M5.1 in Energieleitbild 

Pfungen) 

Abhängigkeit und  

Zielkonflikte, 

Bemerkungen 

-- 

Vollzugsjournal (zur Fortschreibung gedacht) 
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E3 Solar und Umgebungsluft 

Letzte Aktualisierung 08.01.2024, PLANAR 

Stand der Umsetzung �-  

Umsetzung wie vorgesehen 

�.  

Umsetzung kritisch 

�/  

Umsetzung im Defizit 

Zielsetzung 
�± Umstellung auf 100 % erneuerbare Energieträger 

�± Effiziente Wärmeversorgung in Einzelanlagen oder in kleineren Nahwärmeverbun-

den 

�± Nutzung lokaler Energiepotenziale 

Aktuelle Energieträger 
�± Einzellösungen, vorwiegend Gas und Heizöl 

Vorgesehene 
Energieträger  

1. Priorität: Umgebungsluft oder thermische Solarenergie  

2. Priorität: Feuerungen mit Festholz oder Pellets 

Entwicklung 

Gasversorgung 

Falls mit Gas erschlossen:  

��  Fortbestand ��  In Prüfung ��  Stilllegung 

Ausgangslage Die Wärmebedarfsdichte ist im Gebiet E3 zu gering für eine Versorgung im Verbund. Die 

Nutzung von Erdwärme ist nicht zulässig, da das Gebiet über einem zur Trinkwasserge-

winnung geeignetem Grundwasservorkommen liegt. Aus diesem Grund ist auch die Wär-

menutzung des Grundwassers untersagt.  

Massnahmenbeschrieb Als erste Priorität sollte in E3-Gebieten die Nutzung von Solarenergie zur Heizungsunter-

stützung, ggf. in Kombination mit Umgebungsluft in Betracht gezogen werden. Sind So-

laranlagen aus gesetzlichen3, baulichen4 oder wirtschaftlichen Gründen nicht möglich, 

können in zweiter Priorität Wärmepumpen mit Umgebungsluft zur Wärmeversorgung 

genutzt werden. Holz sollte in kleinen Feuerungen nur verwendet werden, wenn die Nut-

zung der übrigen Wärmequellen aus gesetzlichen5 oder technischen Gründen nicht mög-

lich oder in hohem Grad unrentabel sind. 

Idealerweise werden Wärmepumpen mit Solarstrom vom eigenen Dach betrieben. 

Nächster Meilenstein Information der Grundeigentümer, z.B. mit einer Infoveranstaltung 

Projektverantwortung Abteilung Hoch- & Tiefbau Gemeinde Pfungen (Umsetzung Energieplanung) 

  

 

 

3  Z.B. aus Gründen des Denkmalschutzes 
4  Z.B. aus Gründen der Statik, Dachausrichtung etc. 
5  Z.B. aus Gründen des Lärmschutzes 
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Vorgehen Termine Schritte 
Federführung 

(weitere Akteure) 

 Laufend Information der Grundeigentümer über die 

möglichen erneuerbaren Heizlösungen sowie 

über existierende kommunale und kantonale 

Förderprogramme (inkl. Energieberatung und 

weitere Fördermöglichkeiten). 

Abteilung Hoch- & Tief-

bau 

Beratung der Eigentümer zur Umsetzung des 

Heizungsersatz, bei Bedarf und Eignung auch 

im Kleinwärmeverbund 

Energieberatung (vgl. 

M5.1 in Energieleitbild 

Pfungen) 

Abhängigkeit und  

Zielkonflikte, 

Bemerkungen 

-- 

Vollzugsjournal (zur Fortschreibung gedacht) 
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M1 Information 

Letzte Aktualisierung 08.01.2024, PLANAR 

Stand der Umsetzung �-  

Umsetzung wie vorgesehen 

�.  

Umsetzung kritisch 

�/  

Umsetzung im Defizit 

Zielsetzung 
�± Solide Information der Grundeigentümer 

�± Einbindung der Grundeigentümer in die Umsetzung 

Ausgangslage Die Gemeinde Pfungen erarbeitet eine kommunale Energieplanung als wichtige Grund-

lage für das weitere Vorgehen in energiepolitischen Themen. 

Massnahmenbeschrieb Für eine erfolgreiche Energiepolitik ist die Miteinbeziehung der Grundeigentümer unab-

dingbar. Die Grundeigentümer sollen zeitnah über die Energieplanung und deren Umset-

zung informiert werden. Zudem ist es wichtig, die Grundeigentümer während der ganzen 

Umsetzung miteinzubinden. Des Weiteren soll laufend ein Informationsaustausch mit 

den Energieberatenden stattfinden. 

Nächster Meilenstein Aufsetzen eines Kommunikationsschreiben an die Grundeigentümer 

Projektverantwortung Abteilung Hoch- & Tiefbau Gemeinde Pfungen (Umsetzung Energieplanung) 

Vorgehen Termine Schritte 
Federführung 

(weitere Akteure) 

 kurzfristig Kommunikationsschreiben an die Grundei-

gentümer 

Abteilung Hoch- & Tiefbau 

mittelfristig Informationsanlass für die Betroffenen 

(ggf. integriert in einen Anlass zur Nut-

zungsplanung) 

Abteilung Hoch- & Tiefbau 

 Jährlich Informationsaustausch mit Energiebera-

tenden 

Gemeinde Pfungen, Ener-

gieberatung (vgl. M5.1 in 

Energieleitbild Pfungen) 

Abhängigkeit und  

Zielkonflikte, 

Bemerkungen 

Die Einbeziehung der Grundeigentümer ist wesentlich, da nur durch ihr mitwirken eine 

erfolgreiche Energiepolitik zu erreichen ist. 

Vollzugsjournal (zur Fortschreibung gedacht) 
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M2 Vollzugs- und Wirkungskontrolle 

Letzte Aktualisierung 08.01.2024, PLANAR 

Stand der Umsetzung �-  

Umsetzung wie vorgesehen 

�.  

Umsetzung kritisch 

�/  

Umsetzung im Defizit 

Zielsetzung 
�± Sicherstellung der Vollzugs- und Wirkungskontrolle 

�± Regelung von Zuständigkeiten und Kontrollperioden 

Ausgangslage Um die Wirksamkeit der verschiedenen Massnahmen erfassen und auswerten zu kön-

nen, ist ein geeignetes Vollzugs- und Wirkungskontrollsystem notwendig. Dieses System 

ist auf die Bedürfnisse der verschiedenen Akteure (Gemeinde Pfungen und Energiever-

sorger) und mit der Vollzugskontrolle der Netto-Null-Strategie abzustimmen. 

Die Resultate der Vollzugskontrolle sowie der Wirkungskontrolle sollen der Arbeitsgruppe 

Energie und Klima (vgl. M5.3 im Energieleitbild Pfungen) und dem Gemeinderat dienen 

und allfällige Korrekturen frühzeitig ermöglichen. 

Massnahmenbeschrieb Für die Massnahmen ist eine jährliche Vollzugskontrolle vorzusehen. Dabei wird der aktu-

elle Umsetzungsstand in den Massnahmenblättern nachgeführt und der Arbeitsgruppe 

Energie und Klima vorgelegt (Ampelsystem). 

Die Wirkungskontrolle erfolgt mit dem Energie- und Klimakalkulator, der bereits für die 

Netto-Null-Strategie und Energiestadt zum Einsatz kommt. So wird mindestens alle vier 

Jahre geprüft, ob der kommunale Wärmeverbrauch und die CO2-Emisssionen aus der 

Wärmeenergie auf dem Zielpfad mit dem beschlossenen Netto-Null-Ziel bis 2040 liegen. 

Die Resultate werden mindestens in der Arbeitsgruppe Energie und Klima und im Ge-

meinderat präsentiert. 

Nächster Meilenstein erste Vollzugskontrolle nach Inkraftsetzung des Energieplans 

Projektverantwortung Abteilung Hoch- & Tiefbau Gemeinde Pfungen (Umsetzung Energieplanung) 

Vorgehen Termine Schritte 
Federführung 

(weitere Akteure) 

 jährlich  Vollzugskontrolle und Berichterstattung durch 

die zuständigen Personen 

Abteilung Hoch- & Tief-

bau 

vierjährlich Durchführung der Wirkungskontrolle inkl. Be-

richterstattung 

Abteilung Hoch- & Tief-

bau 

Abhängigkeit und  

Zielkonflikte, 

Bemerkungen 

Synergien mit Netto-Null-Strategie 

Vollzugsjournal (zur Fortschreibung gedacht) 
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M3 Gasstrategie und Zielnetzplanung 

Letzte Aktualisierung 08.01.2024, PLANAR 

Stand der Umsetzung �-  

Umsetzung wie vorgesehen 

�.  

Umsetzung kritisch 

�/  

Umsetzung im Defizit 

Zielsetzung 
�± Verbindliche Gasstrategie, welche eine sichere und nachhaltige (d. h. wirtschaftliche 

sowie sozial und umweltverträgliche) Energieversorgung für die Gemeinde Pfungen 

gewährleistet. 

Ausgangslage Die Ausgangslage für eine langfristige Gasstrategie der Gemeinde Pfungen wird massge-

blich von den energie- und klimapolitischen Zielen des Kantons Zürich und des Bundes 

beeinflusst. Im Rahmen dieser Ausgangslage ergeben sich wichtige Leitlinien für die zu-

künftige Gasversorgung in der Gemeinde. 

PLANAR hat im Dokument «Entscheidungsgrundlage Gasstrategie» eine Strategie der 

Gasversorgung in der Gemeinde Pfungen entworfen.  

Die Gemeindewerke Pfungen übernehmen als Netzbetreiber wichtige Aufgaben im Zu-

sammenhang mit der Gasversorgung. 

Die Gemeinde Pfungen ist physisch mit dem Gasnetz von Winterthur verbunden. Um fle-

xibel auf mögliche Veränderungen im Gasnetz reagieren zu können, ist ein regelmässiger 

Austausch mit den Stadtwerken Winterthur ratsam. 

Massnahmenbeschrieb Die Gasversorgung unterliegt grundsätzlich dem kantonalen Energiegesetz, das den fossi-

len Heizungsersatz (unter Ausnahmen) verbietet. Diese Gasstrategie Pfungen ist nun vom 

Gemeinderat abzusegnen. 

Nächster Meilenstein Erstellung einer ökonomischen Analyse der Gasversorgung Pfungen zur Terminierung all-

fälliger Stilllegungsgebiete. 

Projektverantwortung Abteilung Hoch- & Tiefbau Gemeinde Pfungen (Umsetzung Energieplanung) 
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Vorgehen Termine Schritte 
Federführung 

(weitere Akteure) 

 Kurzfristig Grundsatzentscheid Gasstrategie Gemeinderat 

 Mittelfristig Nach dem Grundsatzentscheid Gasstrategie ist 

die frühzeitige Kommunikation mit den Kun-

den wichtig, um allen Akteuren Planungssi-

cherheit zu geben. 

Für eine möglichst hohe Transparenz sollte die 

gebietsweise Stilllegung des Gasverteilnetzes 

grundsätzlich mindestens 10-15 Jahre im Vo-

raus angekündigt werden, um den Betroffe-

nen ausreichend Zeit für die Amortisation und 

eine Umstellung ihrer Energieversorgung zu 

garantieren. 

Gemeinde Pfungen 

Laufend Transparente und frühzeitige Kommunikation 

mit allen Beteiligten 

Gemeinde Pfungen 

Abhängigkeit und  

Zielkonflikte, 

Bemerkungen 

Pfungen soll regelmässig den Kontakt mit den Stadtwerken Winterthur suchen, um über 

die Pläne der Stadtwerke informiert zu sein. Die Stadtwerke Winterthur planen gemäss 

aktuellem Stand nach dem Ausstieg aus der Gasversorgung (per 2030) keinen oder nur 

einen bedingten Rückbau ihrer Leitungen. 

Vollzugsjournal (zur Fortschreibung gedacht) 
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M4 Übergangslösung 

Letzte Aktualisierung 08.01.2024, PLANAR 

Stand der Umsetzung �-  

Umsetzung wie vorgesehen 

�.  

Umsetzung kritisch 

�/  

Umsetzung im Defizit 

Zielsetzung 
�± Angebot Übergangslösungen 

�± hohe Anschlussdichte in thermischen Netzen (V1-V3) 

Ausgangslage Um die Anschlussdichte an die geplanten Verbunde möglichst hochzuhalten, sollten die 

Energieversorger Übergangslösungen zur Verfügung stellen für Heizungsanlagen, die vor 

der Möglichkeit des Anschlusses ersetzt werden müssen. 

Massnahmenbeschrieb Aufnahme der Übergangslösung in Ausschreibungsunterlagen.  

Nächster Meilenstein Integration der Vorgabe in allfällige Ausschreibungsunterlagen für thermische Netze 

Projektverantwortung Abteilung Hoch- & Tiefbau Gemeinde Pfungen (Umsetzung Energieplanung) 

Vorgehen Termine Schritte 
Federführung 

(weitere Akteure) 

 
Kurzfristig Integration Übergangslösungen in Ausschrei-

bungsunterlagen 

Hoch- & Tiefbau Pfun-

gen  

 

 Vereinbarung mit Verbund-Betreibern zu 

Übergangslösungen und gemeinsame Kommu-

nikation/Information  

Hoch- & Tiefbau Pfun-

gen (Verbundbetreiber) 

  Beratungsangebote zu Übergangslösungen Verbundbetreiber 

(Energieberatende) 

Abhängigkeit und  

Zielkonflikte, 

Bemerkungen 

Eine frühzeitige Kommunikation über die Energieplanung und die Gasstrategie und dar-

aus notwendigen Übergangslösungen ist wichtig, um die Anschlussdichte an die geplan-

ten Verbunde möglichst hochzuhalten. 

Vollzugsjournal (zur Fortschreibung gedacht) 
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1.1 Ziel des Dokuments  

Dieses Dokument zur Zielnetzplanung Gas soll als Entscheidungsgrundlage für die Fragestel-

lung bezüglich der Zukunft der Gasversorgung in der Gemeinde Pfungen dienen. Dabei wer-

den verschiedene Aspekte beleuchtet, die die Grundlage für die Entscheidungsfindung bil-

den. Es werden gesetzliche Rahmenbedingungen, die energie- und klimapolitischen Heraus-

forderungen sowie die Hintergründe im Zusammenhang mit der Gasversorgung beschrie-

ben. 

Aus energieplanerischer Sicht werden Ziele und die empfohlene Vorgehensweise für die 

Entwicklung der Zielnetzplanung Gas aufgezeigt. Die vorgeschlagene Strategie soll aus Sicht 

der Gemeinde und der Gemeindewerke Pfungen geprüft und anschliessend vom Gemein-

derat abgesegnet werden. Ziel ist es, eine verbindliche Gasstrategie zu entwickeln, die eine 

sichere und nachhaltige (d. h. wirtschaftliche sowie sozial und umweltverträgliche) Energie-

versorgung für die Gemeinde Pfungen gewährleistet.  

1.2 Ausgangslage 

Die Ausgangslage für eine langfristige Gasstrategie der Gemeinde Pfungen wird massge-

blich von den energie- und klimapolitischen Zielen des Kantons Zürich und des Bundes be-

einflusst. Im Rahmen dieser Ausgangslage ergeben sich wichtige Leitlinien für die zukünf-

tige Gasversorgung in der Gemeinde. 

Der Bundesrat hat sich das Ziel gesetzt, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen und 

strebt an, bereits bis 2040 erhebliche Fortschritte in Richtung dieses Ziels zu erzielen. Der 

Kanton Zürich übernimmt dieses ehrgeizige Ziel und möchte bis 2040, spätestens 2050 kli-

maneutral werden. Als Zwischenziel bis 2030 wird eine Halbierung der Treibhausgasemissi-

onen im Vergleich zu 1990 festgelegt. 

Ein Grossteil der Treibhausgasemissionen in der Schweiz, im Kanton Zürich, sowie auch in 

der Gemeinde Pfungen, entstehen bei der Verbrennung fossiler Energieträger wie Öl und 

Gas für die Wärmeversorgung. In der Schweiz verursacht der Wärmebereich 35 Prozent der 

Treibhausgasemissionen (1). In Pfungen entfallen sogar 60 Prozent der Treibhausgasemissi-

onen auf den Bereich der privaten Wärmeversorgung (siehe Abbildung 1). Die Dekarboni-

sierung der Wärmeversorgung stellt somit eine entscheidende Massnahme dar, um das 

Netto-Null-Ziel zu erreichen.  

Klimaziele Bund und Kanton 
Zürich (Netto-Null-Ziel) 

Reduktion der CO2-Emissionen 
in der Wärmeversorgung 
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Abbildung 1: Treibhausgasemissionen nach Verwendungszweck und Sektoren in Tonnen CO2-eq. pro 
Person und Jahr in der Gemeinde Pfungen für das Jahr 2021 

 

Die Gemeinde Pfungen lässt aktuell eine kommunale Energieplanung nach Art. 7 EnerG er-

stellen, um die Transformation der Wärmeversorgung räumlich zu planen. Dazu gehört 

auch die Zielnetzplanung Gas, die in die Energieplanung integriert wird. Dabei wird das Ziel 

verfolgt, die lokalen und regionalen Energiequellen zu nutzen und für alle Siedlungsgebiete 

der Gemeinde eine Alternative zu fossilen Brennstoffen aufzuzeigen. 

Die Definition von Gasgebieten ist dabei von der Baudirektion des Kantons Zürich in drei Ka-

tegorien vorgesehen (vgl. nächsten Abschnitt), um Planungssicherheit für die Eigentümerin-

nen zu erstellen.  

Gemäss dem kantonalen Geoinformationsgesetz (KGeoIG) und der kantonalen Geoinfor-

mationsverordnung (KGeoIV) sind auf kantonaler Ebene verbindliche Standards für die Er-

fassung, Modellierung und den Austausch von Geodaten des Kantons zu ermöglichen. Zu 

diesem Zweck hat das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) im Jahr 2023 ein 

Geodatenmodell zur Unterstützung der kommunalen Energieplanung erstellt. Dieses Mo-

dell enthält klare Definitionen für die Erfassung von Gasgebieten. Die Gebiete werden dazu 

in drei Kategorien unterteilt: 

�± Fortbestand: Gasversorgung bleibt vorerst bestehen. 

�± In Prüfung: Absicht der Gemeinde zur Prüfung einer Stilllegung des Gasnetzes in den 

nächsten Jahren 

�± Stilllegung: Entscheidung der Gemeinde zur Stilllegung des Gasnetzes 

Diese Kategorisierung der Gasgebiete dient als wichtige Grundlage für die Entwicklung ei-

ner Zielnetzplanung Gas, um die Vorgaben des Kantons Zürich zu berücksichtigen. Die Ent-

wicklung dieser Planung ist ein Schritt in Richtung einer nachhaltigen und klimafreundlichen 

Energieversorgung und unterstützt die energie- und klimapolitischen Ziele der Gemeinde, 

insbesondere das Ziel der Klimaneutralität bis 2040. 

  

Vorgabe Kanton  
Zielnetzplanung 

Drei Kategorien gemäss Geo-
datenmodell 
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Die Gemeinde Pfungen ist physisch mit dem Gasnetz von Winterthur verbunden. Der Ab-

schnitt der Gasleitung, der parallel zu den Bahnschienen von Winterthur bis zum Schulhaus 

Pfungen verläuft, gehört den Stadtwerken Winterthur. Um flexibel auf mögliche Verände-

rungen im Gasnetz reagieren zu können, ist es ratsam, dass Pfungen die Pläne der Stadt-

werke Winterthur verfolgt und ihre Gasstrategie gegebenenfalls anpasst. Dies kann durch 

eine enge Zusammenarbeit und Kommunikation mit den Stadtwerken Winterthur erfolgen, 

um sicherzustellen, dass die Gasversorgung der Gemeinde den zukünftigen Anforderungen 

und Zielen entspricht.  

Entwicklungen Stadtwerk Win-
terthur 
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In diesem Kapitel wird aufgezeigt, wie die Gasversorgung heute aufgestellt ist, welche Ent-

wicklungen erwartet werden und welche Alternativen zum Erdgas zur Verfügung stehen 

respektive wie deren Einsatzmöglichkeiten sind. 

2.1 Gemeindewerke Pfungen  

In der Gemeinde Pfungen wird das Gasnetz von den Gemeindewerken selbst unterhalten 

und betrieben. Die ältesten Leitungen stammen aus den 1980er Jahren, die neusten Leitun-

gen sind jünger als 10 Jahre. Eine eingehende Alters-Analyse der Leitungen ist weiter unten 

beschrieben. 

Die Gemeindewerke Pfungen übernehmen als Netzbetreiber wichtige Aufgaben im Zusam-

menhang mit der Gasversorgung. Dazu gehören:  

�± Betrieb und Unterhalt des Leitungsnetzes: Als Netzbetreiber sind die Gemeindewerke 

für den Betrieb und die Wartung des Gasleitungsnetzes in Pfungen verantwortlich. Sie 

stellen sicher, dass die Gasleitungen ordnungsgemäss funktionieren und gewartet wer-

den. 

�± Ausbau des Leitungsnetzes: Die Gemeindewerke kümmern sich um den Ausbau des 

Gasleitungsnetzes, um sicherzustellen, dass auch neue Gebiete in Pfungen an das Gas-

netz angeschlossen werden können. 

�± Erneuerung des Leitungsnetzes: Die Gemeindewerke erneuern das Gasleitungsnetz, 

um die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Gasversorgung zu gewährleisten. 

Die Gaslieferungen betrugen im Jahr 2021 rund 13 GWh, davon wurden 20 % als Biogas 

eingekauft.

 

Abbildung 2: Wärmeträgermix 2021 der Gemeinde Pfungen 
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Die Gemeinde Pfungen verfügt aktuell über ein Leitungsnetz von 15'707 m Länge, die ältes-

ten Leitungen wurden im Jahr 1989 verlegt und sind somit 34 Jahre alt. 

In Abbildung 3 ist die Situation des aktuellen Gasverteilnetzes Pfungen farblich nach dem 

Zeitpunkt der Verlegung der Gasrohre dargestellt. Abbildung 4 zeigt zudem den prozentua-

len Anteil der unterschiedlichen Segmente am Gesamtnetz. D. h. Leitungen, die rot darge-

stellt sind, wurden vor 1995 verlegt (34 % am Gesamtnetz), orange Leitungen im Zeitraum 

von 1996 bis 2005 (9 %), grüne Leitungen in den Jahren 2006 bis 2012 (34 %) und die 

blauen Leitungen kennzeichnen alle Rohre, die nach 2013 verlegt wurden (11 %). Für wei-

tere 11 Prozent der Leitungen ist kein Verlegjahr bekannt.  

 

 

Abbildung 3: Farbliche Darstellung des Gasleitungsnetz nach Verlegejahr in der Gemeinde Pfungen. 
Für die Bedeutung der Leitungsfarbe siehe die Legende. 

Leitungsnetz 
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Abbildung 4: Prozentualer Anteil der Gasleitungen nach Verlegejahr am Gesamtnetz. Die Aufteilung 
erfolgt nach der Leitungslänge. 

Die Gemeindewerke Pfungen spielen eine wichtige Rolle bei der Umsetzung der Zielnetz-

planung. Als Netzbetreiber tragen sie massgeblich dazu bei, den Übergang von der fossilen 

Gasversorgung zu erneuerbaren Energiequellen zu bewältigen und sicherzustellen, dass das 

Gasleitungsnetz in Pfungen effizient und nachhaltig betrieben wird, selbst angesichts der 

sich verändernden Anforderungen und des schrittweisen Ausstiegs aus der fossilen Gasnut-

zung. Ihr umfassendes Wissen ermöglicht es, die rentablen Bereiche des Netzes zu identifi-

zieren und die Zielnetzplanung entsprechend zu gestalten. 

2.2 Stadtwerke Winterthur als Gaslieferant 

Die Gemeinde Pfungen schreibt die Gaslieferung regelmässig aus. Physisch wird das Gas 

von den Stadtwerken Winterthur geliefert, siehe «Entwicklungen Stadtwerke Winterthur» 

im Kapitel 1.2.  

Der Netznutzungsvertrag mit Winterthur wird alle 2 Jahre verlängert (Kündigungsfrist 6 Mo-

nate jeweils auf den 30. September). Für diesen Leitungsabschnitt zahlt Pfungen ein Netz-

nutzungsentgelt (0.00572 Franken pro kWh). Dieses berechnet sich aus einem Kostenblock 

geteilt durch die Menge durchgeleitetes Gas. Die spezifischen Netzkosten (CHF/m³ Gas) 

werden somit mittel- bis langfristig ansteigen. 

Die Stadtwerke Winterthur planen die Gasversorgung in Richtung erneuerbare Energieträ-

ger zu transformieren, um den Anforderungen der Energiewende gerecht zu werden. Dies 

bedeutet, dass fossile Brennstoffe wie konventionelles Erdgas durch erneuerbares Biogas 

oder synthetische Varianten ersetzt werden sollen. Das konventionelle Erdgas soll dabei 

nur noch in speziellen Anwendungen, beispielsweise als Prozessgas eingesetzt werden.  

In Bezug auf die Gebäudewärme strebt Stadtwerk Winterthur an, Gas durch erneuerbare 

Energien zu ersetzen, was eine schrittweise Stilllegung des grössten Teils des Gasnetzes bis 

2040 zur Folge hat. 
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Die Stadtwerke Winterthur planen die Teilstilllegung des Gasnetzes je nach Gebietsart ge-

mäss dem kommunalen Energieplan. Im Fernwärmegebiet wird das Gasnetz bis 2030 still-

gelegt, gefolgt von anderen Gebieten bis 2033 und schliesslich in Gebieten mit vorgesehe-

nen Wärmenetzen. Diese Massnahmen sind Teil ihrer Strategie zur Anpassung an die Anfor-

derungen der Energiewende und zur Reduzierung der CO2-Emissionen. Eine Erneuerung 

der Verbindungsleitung nach deren Lebensende (in ca. 20-50 Jahren), ist mit der aktuellen 

Gasstrategie von Winterthur unwahrscheinlich. 
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Nach einem Fachbericht für die Zukunft der Gas-Infrastruktur im Metropolitanraum Zürich 

wird das Potenzial von schweizerischem Biogas und erneuerbarem synthetischem Gas auf 

maximal 15 % - 30 % des heutigen Gasverbrauchs geschätzt (vgl. Abbildung 5). 

 

Abbildung 5: Potenzial erneuerbarer Gase Insgesamt, verglichen mit dem heutigen Gasabsatz in der 
Schweiz (2). 

Potenzial und Verwendung von Siedlungsabfällen und Klärgas für die Biogasproduk-

tion 

In der Schweiz stammt Biogas hauptsächlich aus Biomasse wie Abfällen und Reststoffen 

und deckt etwa 4 Prozent des Gasbedarfs. Das Potenzial für einheimisches Biogas beträgt 

etwa 4 bis 6.6 TWh/a, wovon nur etwa 3.7 TWh ins Gasnetz eingespeist werden könnten. 

Bei einem starken Rückgang des Gasbedarfs könnte Biogas 20 bis 30 Prozent des Ver-

brauchs des Jahres 2019 abdecken (3). 

Im Jahr 2021 wurden ca. 95 Tonnen Grüngut (Haushalt und Gartenschnitt) gesammelt, da-

von gingen ca. 80 Tonnen zu der Firma N.U.P in die Kompostierung und ca. 15 Tonnen 

Grüngut durch die Firma Müller zu Kompogas. 

Für Pfungen weist der Bund (4) ein theoretisches Potenzial von 3.2 GWh/a Energie aus 

nicht verholzter Biomasse aus, wobei 1.3 GWh/a aus Haushalts- und Gartenabfälle, Bioab-

fälle aus Gewerbe und Industrie sowie Grünschnitt stammt. Das Potenzial aus der Landwirt-

schaft (Gülle und Ernteabfälle) beträgt 1.0 GWh/a und von der Abwasserreinigungsanlage 

(ARA) wird mit einem Potenzial von 0.9 GWh/a gerechnet (vgl. unten).  

Die Abwasserreinigungsanlage (ARA) der Gemeinde nutzt die Faulgase aus dem Klär-

schlamm aktuell zur Erzeugung von Strom und betreibt dazu zwei Blockheizkraftwerke 

(BHKW) mit einer Leistung von je 58 kW. Die anfallende Abwärme wird intern vollständig 

genutzt.  

Biogasanlagen zur Nutzung der biogenen Siedlungs- und Landwirtschaftsabfälle (regional) 

eignen sich ab 80 �t 100 Grossvieheinheiten (GVE) oder 3-4'000 t Gülle und Mist (landw. An-

lage) resp. 10'000 t Grüngut pro Jahr (gewerblich-industrielle Anlage). Weitere Substrate 

sind für die Co-Vergärung notwendig. Pfungen hat 105 GVE -und zudem Grüngutabfälle.  

Schweiz 

Pfungen 

Eigenständige Biogasanlagen 
in der Gemeinde 
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Die Erstellung und der Betrieb einer eigenen Anlage könnte somit wirtschaftlich sein. Es be-

darf jedoch weiterführender Abklärungen. Die weitere Belieferung der Kompogas-Anlage 

Winterthur oder eine regionale Betrachtung mit Nachbarsgemeinden erscheinen ebenfalls 

sinnvoll, wenn nicht sogar wirtschaftlicher. 

Potenzial von synthetischem Gas aus erneuerbaren Quellen (Power-to-gas) 

Erneuerbare synthetische Gase erfordern CO2, Wasser und erneuerbaren Strom. Wasser-

stoff wird durch Elektrolyse hergestellt und dann mit CO2 zu Methan umgewandelt. Idealer-

weise werden synthetische Gase in der Nähe von Stromkraftwerken oder CO2-Quellen pro-

duziert. In der Schweiz ist nicht das CO2 oder Wasser, sondern der kostengünstige Strom, 

vorzugsweise nicht anderweitig nutzbarer Überschussstrom, der limitierende Faktor.  

Schätzungen variieren, aber bis 2050 könnten 1.2 TWh bis zu 8.9 TWh synthetisches Gas 

produziert werden. Das Potenzial ist höher als bei Biogas, aber die Verfügbarkeit von Über-

schussstrom begrenzt es stark. Zudem erfordert die Herstellung von synthetischem Gas Inf-

rastruktur und wird Jahre dauern, um vollständig ausgeschöpft zu werden (3) vgl. auch Ab-

bildung 5. 

Mit dem aktuellen Stand der Technik und der gesetzlichen Rahmenbedingungen rendiert 

eine Power-to-Gas-Anlage vor allem, wenn vor Ort eine Bandenergie-Produktion (z.B. Lauf-

wasserkraftwerk) sowie eine CO2-Abscheidung z.B. eines Industriebetriebs zur Verfügung 

stehen. Beide Voraussetzungen sind in Pfungen nicht gegeben. 

Situation Pfungen 
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4.1 Entwicklung Gasabsatz 

Der Gasabsatz in der Schweiz wird aufgrund der Energie- und Klimapolitik und der energeti-

schen Bauvorschriften abnehmen �t einerseits durch vermehrte Wärmedämmung, anderer-

seits durch den Ersatz von Gas durch andere erneuerbare Energieträger. Je nach Quelle 

und Szenarien beträgt die erwartete Abnahme 40-60 % des heutigen Absatzes (5) (6). 

Ebenso wie in der Schweiz, wird der Gasabsatz auch in der Gemeinde Pfungen abnehmen. 

Wie in Abbildung 6 zu sehen ist, gibt es in Pfungen heute schon Gebiete (Pfungen Nord und 

Schibenach / Bettlen) in denen zwar ein Gasnetz besteht, jedoch kaum noch oder keine 

Gaskunden mehr am Netz angeschlossen sind. In Kapitel 4.2 wird der Nutzungshorizont der 

gasversorgten Gebiete aufgrund der geltenden Gesetze und zu erwartenden wirtschaftli-

chen Entwicklungen analysiert. Der rückläufige Trend des Gasabsatzes kann dort bestätigt 

werden. 

 

Abbildung 6: Darstellung der unterschiedlichen Heizungstypen und die Gasleitungen nach Verlegjahr in 
der Gemeinde Pfungen. Die Gebiete Pfungen Nord und Schibenacher / Bettlen sind Bereiche, in wel-
chen ein Gasnetz besteht, aber keine oder kaum Gaskunden mehr angeschlossen sind (vgl. rote Um-
randung).  

 

Gemäss Verband der Schweizerischen Gasindustrie soll sich die Entwicklung der 

Gasversorgung auf folgende Themen fokussieren: Speichermöglichkeiten von Gas (u.a. für 

überschüssigen erneuerbaren Strom), Sektorkopplung von Strom, Wärme und Mobilität 

sowie die Entwicklung und Förderung klimaneutraler Gase.  

  

Entwicklung Gasabsatz 
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Entwicklung Gasabsatz Pfun-
gen 

 

Haltung Gas-Verband 
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Neben dem Gas soll auch Wasserstoff verbreitet werden, wobei beide Medien zur 

Spitzendeckung sowie der Versorgung von Industriekunden dienen sollen. Die gesamte 

Gas- und Wasserstoffversorgung soll bis 2040 durch ausschliesslich klimatreutale Gase 

erfolgen.1 

4.2 Transformation zu erneuerbaren Energien 

Die zukünftige Ersetzung fossilen Gases durch nachhaltige Alternativen ist eine gesetzliche 

Notwendigkeit. Insbesondere das revidierte Energiegesetz des Kantons Zürich schreibt in 

§ 11 abs. 2 EnerG vor, dass bei Heizungsanlagen der Umstieg von fossilen auf erneuerbare 

Energien verpflichtend ist (Ausnahmen sind in § 11 und§ 11 b EnerG definiert). Dieser ge-

setzliche Rahmen wird die Nachfrage nach fossilem Gas in Pfungen kontinuierlich reduzie-

ren (vgl. Kapitel 1.2).  

Alternativ können Eigentümer gestützt auf § 11a EnerG ihre Gasheizung ersetzen, wenn sie 

nachweislich 100 % erneuerbares Gas beziehen (anrechenbar im Schweizer Treibhausgasin-

ventar = inländisch produziertes Gas2). Dies bedingt für die Gemeindewerke eine Erfassung 

der gelieferten Brennstoffe in einem zentralen Register und eine jährliche Bestätigung der 

Einhaltung der Vorgaben (diese Aufgabe kann Dritten übertragen werden). 

Hierbei liegt das Versorgungsrisiko, ob genügend inländisches Biogas eingekauft werden 

kann, beim Gasversorger, also den Gemeindewerken.  

Der aktuelle Aufpreis für eine Kilowattstunde Schweizer Biogas liegt bei ca. 8 Rp./kWh, was 

den Gesamtpreis für erneuerbares Gas stark erhöht. Der aktuelle Tarif in Pfungen liegt bei 

7.6 Rp./kWh bei 80% Erdgas und 20% Biogas (unklar, ob aus der Schweiz oder nicht). 

4.3 Auswirkungen auf Gemeindewerke 

Der Umstieg auf erneuerbare Energien wird zu einem Rückgang an Kunden am Gasnetz füh-

ren. Je nach Stand des Buchwertes der Leitungen kann dies in steigenden spezifischen 

Netzentgelten bzw. -tarife resultieren und so zu wirtschaftlichen Herausforderungen füh-

ren. Diese Situation ist uns aktuell unbekannt.  

In der nachfolgenden Abbildung 7 wird aufgezeigt, wie durch den Verlust von Gaskunden, 

die Gasversorgung für die verbleibenden Kunden verteuert wird. 

 

 

1  Vision und strategische Stossrichtungen der Schweizer Gaswirtschaft, Verband der Schweizeri-
schen Gasindustrie 

2  Aktuell muss dies mangels Herkunftsnachweis-Vereinbarung mit EU beschränkt sich die Auswahl 
somit auf inländlisches, erneuerbares Gas. 

Ersatz fossiler Feuerungen 

Bezug von 100%  
erneuerbarem Gas 

Kunden-Anzahl /  
spezifisches Netzentgelt 
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Abbildung 7: Kosteneffekte des Energiegesetzes auf die Gasversorgung (6) 

Nach dem Heizungsindex der Gemeinde Pfungen sind aktuell 30.6 % der installierten Hei-

zungen gasgefeuert (vgl. Tabelle 1). Ausgehend vom Baujahr der Gasheizungen und der Be-

dingung, dass Gasheizungen nach 25 Jahren ersetzt werden und der Heizungsersatz nach 

dem Energiegesetz des Kanton Zürich ausschliesslich durch nicht fossile Heizungssysteme 

erfolgt, ergibt eine Analyse der Feuerungsdaten, dass 37 % der heute gasversorgten Ge-

biete noch einen Nutzungshorizont von 7 Jahren haben (vgl. Tabelle 2). Bezüglich der Ziel-

netzplanung Gas ist ebenso davon auszugehen, dass ab dem Jahr 2040, 75 % der ange-

schlossenen Gasheizungen durch alternative Systeme ersetzt sind. Zu beachten ist jedoch, 

dass aktuell nicht absehbar ist, wie viele der Gaskunden auf eine 100-prozentige Biogaslö-

sung, umsteigen könnten.  

Tabelle 1: Anzahl und Leistung installierter Heizungen nach dem Heizungsindex der Gemeinde Pfungen 
(Stand 2023) 

 Heizungen 2023  

 Gas Öl Holz Wärme-

pumpe 

Erde Solar Gesamt 

Anzahl [Stk.] 227 169 136 217 23 - 772 

Anteil [%] 29.4 21.9 17.6 28.1 3.0 - 100 

Leistung [kW] 7705 �ó�[866 �í�[258 �ï�[633 309 - 20�[�ó71 

  

Nutzungshorizont gasver-
sorgte Gebiete 
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Tabelle 2: Entwicklung der installierten Gasheizungen nach dem Heizungsindex der Gemeinde Pfungen 
für das Jahr 2030 und 2040.  

 Gasheizungen 

 2030 älter 25 Jahre 2040 älter 25 Jahre Gesamt 2023 

Anzahl [Stk.] 84 171 227 

Anteil [%] 37 75  

Leistung [kW] �î�[�ò�ð�ô �ñ�[�ô�í�î �ó�[705 

 

Die Möglichkeit für Kunden zum Bezug von 100 % Biogas wird einzelne Kunden dazu bewe-

gen am Gasnetz zu bleiben. Wie dies auf die Gemeindewerke wirkt, wurde einer SWOT-

Analyse unterzogen:  

Stärke 

�� Bindung der Kunden 

�� Auslastung des Netzes 

�� Rendite so lang als möglich erhalten 

Schwächen  

�� Zusätzlicher Vollzugsaufwand (=Kosten) 

�� Beschaffungsaufwand  

(vgl. auch Risiken) 

�� Räumliche Verteilung der Kunden nicht 

steuerbar 

Chancen 

�� Langfristige Versorgung von Prozess-

kunden oder für Spitzendeckungen in 

Verbundgebieten  

�� Förderung der Biogasproduktion durch 

erhöhte Nachfrage (Chance für 

Schweiz, nicht zwingend für Pfungen) 

Risiken 

�� Verfügbarkeit von Biogas 

�� Hoher Preis für Biogas durch knappes 

Angebot (weniger attraktives Angebot) 

�� Durch allfällige Verzettelung der Bio-

gaskunden schwerer, gewisse Stränge 

still zu legen 

 

Aus den obigen Ausführungen wird die Strategie Biogas als nicht ideal angesehen. Es ist un-

klar, ob in Zukunft genügend Biogas für Pfungen vorhanden sein wird (Versorgungsrisiko). 

Zudem ist Biogas eine teure Option und die Preisentwicklung schwer zu prognostizieren. Es 

ist unklar, ob die Kunden bereit sind, den hohen Preis für Biogas zu bezahlen. 

  

100% Biogas-Bezug 
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Fazit Auswirkungen 

Gemäss der Studie der EBP und der Metropolitankonferenz Zürich und dem Verband der 

Schweizerischen Gasindustrie ist eine langfristige Nutzung von Gas zur Produktion von 

Raumwärme und Warmwasser nicht vertretbar, da nicht genügend Bio- resp. synthetische 

Gase produziert werden können. 

Die CO2-Ziele von Bund und Kantonen (und insbesondere das kantonale Energiegesetz) 

haben eine merkliche Auswirkung auf die Anzahl Gaskunden. Dadurch ist die 

Wirtschaftlichkeit des heute existierenden Verteilnetzes oft spätestens zum Zeitpunkt 

notwendiger Leitungserneuerungen nicht mehr gegeben und eine Redimensionierung des 

Gasnetzes ist in Betracht zu ziehen.3 

Aufgrund der bisherigen Ausführungen wird zusammenfassend klar, dass der Gasabsatz ins-

besondere für Raumwärme auch in Pfungen rückläufig sein wird.  

Der Umgang mit der Zuleitung von Winterthur ist zeitnah mit Stadtwerk Winterthur zu klä-

ren und zu entscheiden. Die Stadtwerke Winterthur planen gemäss aktuellem Stand nach 

dem Ausstieg aus der Gasversorgung (per 2030) keinen oder nur einen bedingten Rückbau 

ihrer Leitungen. 

 

 

 

3  Aus Das Gasnetz in der Energieversorgung der Zukunft �t Ein Ratgeber für Gemeinden und Gasver-
sorger, EBP und Metropolitankonferenz Zürich, März 2020 

Pfungen 
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Um die Ziele des Energieleitbildes der Gemeinde Pfungen zu erreichen, werden für die Gas-

versorgung Leitsätze formuliert, die den Übergang bei der Gasversorgung weg von fossilen 

hin zu erneuerbaren Energien unterstützen. 

Die Gasversorgung unterliegt grundsätzlich dem kantonalen Energiegesetz, das den fossilen 

Heizungsersatz (unter Ausnahmen) verbietet. Somit verbleibt aufgrund der Ausführungen 

der obigen Kapitel eine mögliche Strategie für die Gasversorgung, die unten ausgeführt 

wird. 

5.1 Leitsätze 

Folgende Leitsätze sollen die Transformation der Gasversorgung unterstützen, die durch 

den Gemeinderat beschlossen werden. 

1. Die Umstellung der Gasversorgung auf 100 % erneuerbare Gase erfolgt bis spätestens 

2040 

2. Keine weitere Ausdehnung des Gasnetzes in der Gemeinde Pfungen (keine Neuan-

schlüsse) 

3. In Gebieten mit Priorität für thermische Netze auf Basis erneuerbarer Energieträger 

wird die Gasversorgung schrittweise stillgelegt (vgl. Energieplanung) 

4. In Gebieten, welchen die individuelle Energieversorgung bereits auf erneuerbare fossil-

freie Energien umgestellt ist, wird das Gasnetz vorrangig stillgelegt. 

5. Der Anteil Biogas im Gasmix wird sukzessive erhöht und beträgt ab 2030 min. 40 % (in 

Anlehnung an die Gasstrategie der Stadtwerke Winterthur). 

5.2 Strategie Gasstilllegung 

Aufgrund der vorhergegangenen Ausführungen wird die Strategie Gasstilllegung als geeig-

nete Strategie für Pfungen angesehen. Deshalb wird folgend vertieft auf diese Strategie ein-

gegangen und die Vor- und Nachteile aufgeführt. 

Die Strategie Gasstilllegung beinhaltet ab dem Zeitpunkt des Beschlusses: 

�± Kein Netzausbau mehr 

�± Keine Neuanschlüsse für Raumwärme 

�± Netz-Stilllegungen werden innert einem Jahr terminiert und 15 Jahre im Voraus ange-

kündigt  

--> Zielnetzplanung 

�± Spätestens zum Zeitpunkt von grossen Investitionen (z.B. an der Zuleitung von Win-

terthur) wird das Restnetz stillgelegt. (Koordination mit Stadtwerk Winterthur notwen-

dig) 

Pro: Planungssicherheit für das Werk und die Kunden. Frühzeitige Vorbereitung auf die Zu-

kunft. Pfungen verfügt über keine Prozesskunden, die noch keine Alternative haben. Somit 

kann das gesamte Netz etappiert stillgelegt werden. 

Kontra: die Investitionen ins Gasnetz müssen schneller abgeschrieben werden. Erträge aus 

dem Gasverkauf fehlen evtl. im Haushalt der Gemeinde. 
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Die Entscheidung über den Zeitpunkt einer Stilllegung des Gasnetzes in Pfungen wird von 

verschiedenen Faktoren beeinflusst. Dabei spielt die Absatzdichte, die Art der Anwendung 

(Raumwärme, Kochgaskunden, Prozessgaskunden oder Spitzenlastabdeckung für Prozess-

kunden und/oder Wärmeverbunde), und der technische Zustand des Netzes eine entschei-

dende Rolle. Leitungen, die bis zum Jahr 2040 eine ausreichend hohe Absatzdichte aufwei-

sen oder für die Anbindung von Prozesskunden mit einem hohen Gasbedarf erforderlich 

sind, können (unter Umständen auch nach 2040) in Betrieb bleiben. Im Einklang mit dem 

Energieleitbild wird ab dem Jahr 2040 nur noch Biogas angeboten.  

Die Gemeinde wird entscheiden, ob ein Weiterbetrieb zum geplanten Zeitpunkt wirtschaft-

lich ist oder ob eine Stilllegung in Erwägung gezogen werden sollte. Dabei werden folgende 

Faktoren berücksichtigt: 

�± Erneuerungsbedarf zum Zeitpunkt x aufgrund von Material und Alter  

�± Die Rentabilität des Gasverteilnetzes 

�± Die Notwendigkeit der Leitung in Bezug auf ihre übergeordnete Bedeutung, z. B. für 

Prozessgaskunden, Versorgungssicherheit. 

Der Zeitpunkt der Stilllegung des Gasnetzes sollte in jedem Fall in der kommunalen Energie-

planung festgehalten werden und mindestens 10-15 Jahre im Voraus angekündigt werden. 

5.3 Nächste Schritte 

In einem nächsten Schritt soll der Gemeinderat einen Beschluss über die zukünftige 

Gasstrategie von Pfungen fassen. Der Beschluss beinhaltet die Leitsätze sowie die Strategie, 

an welcher sich Pfungen in Zukunft orientieren will. 

In diesem Kontext wurde keine ökonomische Analyse der Gasversorgung Pfungen gemacht. 

Diese empfiehlt sich nachzuholen, um vollumfängliche Grundlagen für die Terminierung der 

Stilllegungen zu erhalten. 

5.4 Kommunikation 

Nach dem Entscheid für eine Strategie ist die frühzeitige Kommunikation mit den Kunden 

wichtig, um allen Akteuren Planungssicherheit zu geben. Wir erachten diese Information im 

Rahmen der Energieplanung als ideal. Somit kann die Alternative gleichzeitig aufgezeigt 

werden. 

Die Kommunikation sollte sicherstellen, dass Eigentümer und Eigentümerinnen von fossilen 

Feuerungen in Bezug auf erwartete Neuerungen, Aufwände, Termine und Alternativen die 

erforderliche Planungssicherheit erhalten  

Für eine möglichst hohe Transparenz sollte die gebietsweise Stilllegung des Gasverteilnet-

zes grundsätzlich mindestens 10-15 Jahre im Voraus angekündigt werden, um den Betroffe-

nen ausreichend Zeit für die Amortisation und eine Umstellung ihrer Energieversorgung zu 

garantieren (2).  

Die Gemeinde bietet zukünftig Beratungsangebote für alternative fossilfreie Lösungen an, 

um den Übergang zu erleichtern (7). Diese Beratung kann Informationen zu erneuerbaren 

Energiequellen, effizienten Heizsystemen und anderen umweltfreundlichen Optionen um-

fassen. 

Kriterien für Zeitpunkt einer 
Stilllegung des Gasnetzes 

Information der Betroffenen 

Ankündigung Gebietsstillle-
gung 

Beratungsangebote 
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B Tabelle �t Länge Gasleitungsnetz nach Verlegejahr 

OBJECTID VERLEGEJAHR SUMME LÄNGE [m] 

1 Unbekannt 1655,4 

2 1989 85,9 

3 1990 691,8 

4 1991 1649,5 

5 1992 143,4 

6 1993 1077,8 

7 1994 1169,3 

8 1995 578,1 

9 1997 15,3 

10 1998 444,6 
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OBJECTID VERLEGEJAHR SUMME LÄNGE [m] 

11 1999 51,7 

12 2000 48,3 

13 2001 510,0 

14 2002 232,2 

15 2003 61,2 

16 2004 25,2 

17 2005 39,1 

18 2006 76,8 

19 2007 469,6 

20 2008 1013,4 

21 2009 2066,3 

22 2010 225,7 

23 2011 229,0 

24 2012 685,7 

25 2013 750,6 

26 2014 275,2 

27 2015 375,3 

28 2016 114,9 

29 2017 346,0 

30 2018 250,8 

31 2019 162,4 

32 2020 40,6 

33 2021 105,4 

34 2022 8,1 

35 2023 32,2 

 


